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RESUMO. 
O trabalho realiza um estudo do controle não-linear por modo deslizante. Ele é do tipo 
robusto: insensível a variações e incertezas de parâmetros, como também a dinâmicas não 
modeladas. 
A teoria de controle é aplicada em um inversor de tensão monofásico com saída senoidal, 
para cargas lineares e não-lineares. Propõe-se uma estratégia para a modulação e compensação 
em freqüência ﬁxa de comutação dos interruptores de potência. Desenvolve-se também uma 
metodologia de projeto. 
Resultados de simulação e de um protótipo experimental são apresentados, validando a 
aplicação da teoria do controle por modo deslizante no inversor.
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ABSTRACT 
This work presents a study of Sliding Mode Control theory. Sliding Mode Control is a 
non-linear robust control technique which features insensibility to parametric uncertainties and 
umnodeled dynamics. The theory is applied to a sinusoidal output voltage monofasic inverter, 
with linear and non-linear loads. 
Modulation and compensation strategies are proposed for ﬁxed frequency operation, as 
well as a design methodology. 
Simulation and experimental results are shown, which validate the theoretical study.
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SIMBOLOGIA 
s(t): erro instantâneo entre a tensão de referência e a tensão de saída medida. 
Ç: amortecimento do ﬁltro e carga. 
11: constante a qual limita o módulo do erro máximo. 
4): constante a qual limita o valor máximo do módulo de s(t). 
X: constante necessariamente positiva. 
ul: constante positiva limitante do valor máximo do módulo de s(t) na situação de quase 
deslizamento. 
Õ: profundidade de penetração. 
o': freqüência complexa._ 
(bd: ângulo de defasamento entre a tensão e a corrente de carga. 
AE: variação da tensão de alimentação DC do inversor. 
AEq: queda de tensão nos interruptores e cablagem. 
AILmax: máxima variação da corrente no indutor de ﬁltro. 
AILm¡n: mínima variação da corrente no indutor de ﬁltro. 
cointl: freqüência angular do primeiro zero da _superfície de deslizamento. 
mintz: freqüência angular do segtmdo zero da superfície de deslizamento. 
too: freqüência angular do filtro de saída. 
¢smaX: máximo diâmetro do ﬁo condutor do indutor Lo. 
Ate: intervalo de condução dos intenuptores na carga não-linear. 
AV: diferença entre a tensão máxima e mínima no capacitor de carga não-linear. 
AVLp: queda de tensão devido a impedância do indutor de ﬁltro. 
xiii 
AVSmaXcOmr: máxima variação em regime da tensão de saída relativa ao controle (da soma dos 
sinais de compensação e de referência).
Ae: área efetiva da perna central do núcleo. . 
AW: área da janela, onde se encontra o enrolamento. 
Bmaxz densidade máxima de fluxo magnético. 
C: capacitor genérico 
CC: capacitor da carga não-linear. 
C0: capacitor do ﬁltro de saída do inversor. 
D: razão cíclica em ﬁmção do período ﬁxo de comutação do interruptores TS. 
xiv 
Dc: razão cíclica em função do intervalo da entrada da carga não-linear no período de saída T0. 
Dnnax: razão cíclica máxima em regime permanente. 
Dsatmaxz razão cíclica máxima na saturação no controle. 
E: tensão DC da entrada do inversor de tensão. 
Elminzprimeira estimativa para a tensão de alimentação DC do inversor. 
Ezminz segunda estimativa mínima da tensão de alimentação DC do inversor. 
fz modelo real da planta. 
fm: modelo aproximado da planta. 
fo: freqüência de saída do inversor. 
fs: freqüência de comutação. 
fxtalz freqüência do cristal. 
fz: posicionamento da freqüência do zero da implementação da superfície de deslizamento 
fz1: posicionamento da freqüência do primeiro zero da implementação da superfície de 
deslizamento. 
fz2: posicionamento da freqüência do segundo zero da implementação da superfície de 
deslizamento. 
G1: ganho de ajuste do controle (para que o ganho em malha direta seja unitário). 
G2: ganho de tensão proveniente da comparação do sinal spwm com o sinal dente-de- serra em 
regime. 
G3: ganho DC do inversor. 
G4: ganho entre as tensões de pico de referência e de saída.
i 
ic(t): corrente no capacitor de carga. 
ichg: corrente de pico no intervalo Atc. 
ID: corrente de "dreno" do Mosfet 
IDM: corrente de "dreno"do Mosfet máxima pulsada de catálogo do fabricante 
IDmaX: corrente de "dreno" do Mosfet máxima de catálogo do fabricante. 
IDP: corrente de pico no "dreno" do Mosfet. 
iL(t): con'ente no indutor de ﬁltro 
Ion: corrente nominal de carga. 
iopz corrente de saída do inversor de pico. 
Isef. corrente eﬁcaz no interruptor. 
ISP: corrente de pico no interruptor. 
J max: densidade máxima de corrente. 
K: ganhoinecessário para a estabilidade do SMC. 
Kim: ganho da superfície de deslizamento com integrador. 
KW: fator de enrolamento. 
Lc: indutor de carga. 
lg: valor do entreferro. 
Lo: indutor do ﬁltro de saída do inversor. 
M: índice de modulação. 
Mmax: índice máximo de modulação. 
Ncondznúmero de condutores. 
NL: número de espiras do indutor. 
PD: potência total dissipada pelo Mosfet 
PDc0nd: potência de condução dissipada pelo Mosfet. 
P0: potência de carga. 
R9cS:resistência ténnica de encapsulamento. 
R9Sa:resistência térmica do dissipador. 
R: resistor genérico.
RD(0n): resistência de condução do Mosfet. 
Røn: resistor nominal de carga. 
s(t): sinal da saída da superfície de deslizamento instantâneo. 
Sl ;S2;S3;S4: interruptores de potência comandados. 
spWm(t): sinal instantâneo compensado somado à referência 
S51: área da secção transversal do ﬁo. 
t: variável independente relativa ao tempo. 
Ta: temperatura ambiente. 
Tc: temperatura de cápsula. 
Tj: .temperatura de jimção do Mosfet 
ts: intervalo de condução do interruptor no período de comutação. 
u: variável de ordem de atuação proveniente da lei de controle. 
Vab: tensão entre os pontos "a" e "b" da saída do inversor, antes do ﬁltro. 
Vc: tensão co capacitor de carga (para a carga não-linear). 
Vcminz tensão mínima no capacitor de carga (carga não-linear). 
Vcp: tensão de pico no capacitor de carga não-'linear CC. 
vd: sinal dente-de-serra. 
vdp: tensão de pico do sinal dente-de-serra. 
VDS|eSpec¡ﬁcad0: tensão "dreno" "source" do Mosfet, valor especiﬁcado. 
Vgsmax: tensão do Mosfet máxima de catálogo do fabricante. 
Vrefp: tensão de pico de referência. 
vS(t): tensão de saída do inversor. 
Vsatpwm: tensão de saturação do sinal compensado somado à referência. 
Vsef tensão eﬁcaz de saída do inversor. 
Vspz tensão de pico de saída do inversor. 
Zgjc: impedância térmica entre a junção do Mosfet e a cápsula. 
Zlcz impedância do indutor de carga. . 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 
Os inversores PWM são comumente usados em acionamentos elétricos de máquinas e em 
sistemas ininterruptos de energia (Uninterruptible Power Supply - UPS), a ﬁm de proporcionar 
uma tensão altemada o mais próxima possível a uma tensão de referência senoidal desejada na 
saída. Dependendo da aplicação e dentro das várias técnicas PWM existentes, certos tipos de 
controle PWM satisfazem melhor às necessidades impostas à tensão de saída do inversor. Por 
exemplo, geralmente em acionamentos elétricos de máquinas deseja-se variar a velocidade, de 
modo a exigir a variação da freqüência e/ou tensão de saída do inversor. 
Nos sistemas ininterruptos de energia (UPS), idealmente procura-se dispor na saída do 
inversor, de uma tensão alternada com freqüência ﬁxa, livre de harmônicas e independente da 
variação de carga. A modulação do sinal de referência para gerar pulsos de gatilho está em 
função de regular a amplitude da tensão de saída e sua freqüência, bem como minimizar o seu 
conteúdo harmônico. Tem-se interesse do ponto de vista de projeto, que a freqüência de 
comutação seja constante. Assim, os elementos passivos terão seu projeto para uma freqüência 
ﬁxa. Além disso, para diminuir o tamanho e O custo dos elementos passivos, o inversor deve 
operar em alta freqüência, no mínimo superior à audível. 
Com a necessidade crescente de controladores rápidos e eﬁcientes, para proporcionar na 
saída do inversor uma tensão de qualidade para qualquer tipo de carga, muito se tem feito para 
satisfazer esta exigência. Os intemiptores de potência, nestes últimos anos, tecnologicamente 
cresceram de forma espantosa, como também as estruturas e os métodos de melhor 
aproveitamento das mesmas. Podè-se dizer que chegou-se bem próximo aos intemiptores 
"ideais". Em contrapartida, seja pelas mudanças crescente do tipo de carga, e pelas dificuldades 
tecnológicas e teóricas, o controle, nesta área, não seguiu o vertiginoso crescimento da eletrônica 
de potência como tal. Assim este estudo vem de encontro ao interesse de fomecer um controle a 
altura do nível tecnológico da estrutura de potência do inversor.
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Além da modulação, o inversor deverá dispor de um controle capaz de satisfazer às 
exigências de especificação. O presente trabalho faz um estudo de um controle não-linear por 
modo deslizante ("Sliding Mode Control" - SMC). Propõe uma estratégia de controle tendo em 
vista a operação do inversor de tensão em freqüência ﬁxa de comutação. Como resultado, obtém- 
se uma metodologia de projeto para o inversor de tensão e seu controle operando com carga 
linear e não-linear. 
O trabalho é apresentado em capítulos, onde se propõe capacitar o entendimento do 
controle por modo deslizante, SMC.
H 
No capítulo 2 apresenta-se algumas das técnicas de modulação, focalizando suas vantagens 
e desvantagens. Os inversores de tensão para cargas não-lineares, além da modulação, precisam 
de um controle em malha fechada. Algumas das técnicas são boas em tennos de modulação, 
outras na compensação. Também, ao pretender-se freqüência ﬁxa de comutação, a malha de 
controle toma-se mais complicada. As que operam em malha fechada, trazem inconvenientes na 
implementação da modulação em freqüência, e tendo resposta dinâmica rápida, geram problemas 
de estabilidade. Apesar da malha de controle possuir elementos não-lineares (de 
descontinuidade), a abordagem do controle se dá de forma clássica linear. 
No capítulo 3, o inversor é apresentado. Procura-se modelá-lo de maneira simples. Como o 
objetivo do trabalho é capacitar o inversor a operar com a carga não-linear, algumas relações de 
projeto do inversor de tensão e seu ﬁltro são encontradas para este tipo de operação. Há uma 
análise sobre o ﬁltro de saída como tal, variação da corrente no indutor e variação da tensão no 
capacitor. São determinadas algumas diretrizes gerais de projeto do ﬁltro, suas vantagens e 
implicações. 
No capítulo 4 expõe-se a teoria do SMC. Uma abordagem teórica é realizada, relacionando, 
na medida do possível, com a eletrônica de potência e, conseqüentemente, com o inversor de 
tensão. Demonstra-se, em tennos teóricos, a insensibilidade do SMC em relação à dinâmicas não 
modeladas e, sobre a estabilidade, conclui-se que, limitando o valor do sinal da superñcie de 
deslizamento (compensação do sistema), o valor do sinal de erro é comportado. A análise é feita
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para o sensoreamento (controle) de uma única variável, entretanto ela pode ser estendida, de 
maneira adequada, ao controle multi-variável. 
No capítulo 5, propõe-se a estratégia de controle, ou seja, a forma da malha fechada. Uma 
das características desfavoráveis do SMC é sua diﬁculdade inerente de implementação. Nas 
soluções propostas por outros autores, observa-se o grau de complexidade da implementação da 
malha de controle, tanto teórica como prática. Quando pretende-se freqüência ﬁxa de comutação, 
a complexidade aumenta. A solução proposta neste trabalho possui, como característica 
principal, a simplicidade da malha de controle e das diretrizes para a determinação dos 
parâmetros da superfície. 
No capítulo 6, resultados de simulação são mostrados e comentados para três tipos 
diferentes de projeto. Certos detalhes da teoria são visualizados em termos de sinais, bem como o 
desempenho do inversor controlado conforme a teoria do SMC. O programa usado para simular 
foi o PSPICE e, em anexo, há um exemplo de arquivo de dados próprio para este programa. 
Optou-se por desenvolver_as etapas de projeto passo-a-passo, com o objetivo de evidenciar 
detalhes da metodologia de projeto. 
O capítulo 7 é composto pela implementação do inversor de tensão controlado e pelos 
resultados práticos obtidos. Faz-se o dimensionamento do circuito de potência. Os circuitos de 
controle e comando são expostos e comentados. Apesar da maioria dos circuitos, que compõe a 
malha de controle, já terem sido implementados, houve a necessidade de adaptações. Foi uma 
primeira implementação prática da malha de controle, portanto carecendo de urna otimização. 
O objetivo do trabalho não é a obtenção de um produto final. Mas sim a realização de uma 
primeira abordagem, pelo grupo de pesquisa em eletrônica de potência, acerca da técnica de 
controle robusto por modo deslizante.
CAPÍTULO 2 
TÉCNICAS DE CONTROLE E MODULACÃO PWM USUALMENTE 
EMPREGADAS EM INVERSORES DE TENSÃO. 
2.1 - INTRODUÇÃO. 
A escolha da técnica PWM, além do tipo de aplicação, baseia-se primeiramente nos 
princípios gerais: simplicidade, custo, conﬁabilidade, estabilidade e resposta dinâmica de 
controle. Como as cargas não-lineares passaram a ser comuns nos sistemas ininterruptos de 
energia (UPS), a resposta dinâmica tomou-se um dos requisitos de controle mais exigidos, a fim 
de satisfazer as especiﬁcações de projeto e operação. Um sistema com bom desempenho de 
resposta dinâmica, além de pennitir variações de carga sem fugir das especiﬁcações, aceita 
transitórios indesejáveis ocasionados por perturbações extemas à planta. Entretanto, em tennos 
de controle clássico, há Inn compromisso entre uma boa resposta dinâmica e estabilidade. Muitas 
vezes o que restringe a resposta dinâmica é a possibilidade do sistema tomar-se instável. 
O tipo de carga comum nos UPS's possuem constantes de tempo relativamente menores 
que as constantes de tempo própria das máquinas em acionamento elétrico. Assim, certas 
técnicas PWM, devido à resposta dinâmica inerente a elas, não são convenientes em aplicações 
em UPS's. 
Algumas técnicas serão esplanadas rapidamente a seguir. 
2.2 - TÉCNICA PWM SENOIDAL A DOIS NÍVEIS (CLÁSSICA) [32]. 
Esta técnica é a mais utilizada. Possui grande simplicidade de implementação e custo 
baixíssimo. Os pulsos de comando são gerados pela comparação entre uma onda senoidal de 
referência com uma onda triangular. O aumento da freqüência da onda triangular aumenta o 
número de intersecções da mesma com a onda senoidal de referência, resultando em um aumento 
do número de pulsos da saída do modulador. Como o número de pulsos da saída do modulador 
está concatenado ao conteúdo harmônico, aumentando a frequência da onda triangular, as 
harmônicas se deslocam no espectro para uma faixa de ordem mais elevada. Possui um único
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comando para as chaves, onde, por exemplo em uma ponte completa, duas chaves obedecem este 
comando, e as outras duas o complementar [32]. 
Os problemas desta técnica são: 
a) o ganho de tensão de saída (a máxima tensão relativa é baixa); 
b) o número elevado de pulsos de saída; apesar de melhorar signiﬁcativamente o 
conteúdo harmônico em relação a uma onda quadrada, se mostra uma técnica ainda pobre 
- na eliminação de harmônicos; 
c) não é apropriada para ser usada em malha fechada, pois há instabilidade e o 
projeto de compensadores é difícil (os pulsos não são equidistantes e a equação que rege 
a largura dos pulsos é transcendental, impossibilitando um 'estudo analítico) [33]. 
A ﬁm de solucionar a deﬁciência da modulação senoidal quanto ao valor máximo da 
fundamental de saída , adiciona-se um terceiro harmônico ao sinal de referência. Tal técnica é 
dita modulação senoidal subótima [32]. 
2.3 - TÉCNICA DE MoDULAÇÃo PWM OTIMIZADA [32]. 
A minimização das harmônicas de saída pode ser aprimorada através da otimização das 
larguras de pulsos e dos seus posicionamentos. A frequência da onda fundamental de saída e suas 
harmônicas são a combinação da ftmdamental e das harmônicas contidas na modulação do 
comando. Através de critérios para uma otimização, calculam-se as larguras dos pulsos e seus 
posicionarnentos. Por exemplo, havendo simetria na seqüência dos pulsos no período, as 
harmônicas pares são nulas. Este método tem como vantagem o baixo número de pulsos de 
saída, reduzindo¬_assim o numero de comutações, que por sua vez pode reduzir um certo número 
de harmônicas ímpares. Sua desvantagem é a complexidade do cálculo, bem como a 
determinação do seu critério ideal. 
Em termos de implementação, as ordens de gatilho, após terem sido calculadas, são 
guardadas em uma memória EPROM, por exemplo. Pode-se memorizar várias sequências de 
pulsos. Dependendo das condições da tensão de saída, uma das sequências de pulsos é escolhida 
para satisfazer à fonna da tensão de carga desejada. O inconveniente deste tipo de modulação em 
malha fechada constitui-se na sua lentidão. Sempre que houver necessidade da mudança de uma 
seqüência de pulsos, a seqüência atual deve ﬁndar para 'que a seqüência escolhida pela 
realimentação possa atuar. 'Assim sendo, informações de saída são perdidas, podendo haver
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instabilidade, e conseqüentemente pouca conﬁabilidade. Além da lentidão à variação de carga, 
este tipo de modulação possui freqüência variável. 
2.4 - TÉCNICA DE MODULAÇÃO PWM BASEADA No coNTRoLE VETORIAL; 
Este método consiste no cálculo, em tempo real, de vetores de posição em um plano, onde 
vetores representantes da referência são comparados com vetores representantes da saída do 
inversor, gerando assim os pulsos do comando. Além de obrigar a saída a seguir a referência em 
tempo real, embutido ao cálculo, pode-se ter condições impostas, além de outras, como 
otimização PWM para baixas frequências, minimização de pulsos de torque (máquinas), 
minimização do conteúdo harmônico da corrente (diminui perdas no cobre em máquinas). Esta 
técnica requer o uso de microprocessador e sensores nas variáveis de estado da planta. A 
principal desvantagem se encontra na lentidão da resposta. A causa disso é o tempo de 
processamento inerente ao microprocessador; cálculos de certa complexidade e pesados; e tempo 
de amostragem (conversor A/D e bloqueador). Isto limita, portanto, a rapidez de resposta com a 
variação de carga. A principal vantagem deste método é a possibilidade de fechar a malha, 
gerando excelente confiabilidade de controle em regime permanente. 
É muito usado em acionamento elétrico, pois as constantes de tempo das máquinas são 
relativamente grandes. Mas é desaconselhável para UPS's com variação rápida de carga, porque 
há perdas de informações da saída pelo cálculo, pela aquisição e pela atuação. 
Além de altos custos relativos aos componentes eletrônicos, há custos de software. 
2.5 - TÉCNICA DE MODULAÇÃO DELTA- PWM (DM-PWM) [34] [35] [36]. 
Esta técnica vem da área de telecomunicações. A ﬁg.2.l mostra o diagrama ﬁmcional. 
sina az + . 
Rzfzzênzâa 
° v‹› 
carga 
vf 
\/\/\ Integrador i 
k Í Vo dt 
Fig. 2.1 - Diagrama funcional da modulação De/ta-PWM.
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O conteúdo harmônico do sinal modulado Vo é auto-regulado de forma analógica pelo laço 
fechado da modulação PWM-DM. A faixa das harmônicas é de ordem elevada no espectro, 
próximas à freqüência do sinal de realimentação Vf.
V 
As vantagens desta técnica reside na simplicidade e no baixo custo de implementação; não 
usa sensores; oferece a razão constante V/Hz (tensão/freqüência), conveniente ao acionamento de 
máquinas. As desvantagens são operação em malha aberta em relação à carga, principalmente; e 
a modulação em freqüência, além da por largura de pulso. Em freqüências muito altas, a técnica 
PWM-DM apresenta instabilidade. 
Possui modulação intrínseca em freqüência. Há técnicas simples e de baixo custo para ﬁxar 
a freqüência de comutação. Por exemplo, a referência [37] propõe o modelo adaptativo da 
referência, somando um trem de pulsos retangulares ao sinal de referência. Em [38], a solução 
apresentada é sincronizar o sinal de erro, através de um pulso extemo, a ﬁm de limitar a largura 
de pulso. 
Além de eliminar naturalmente as harmônicas de baixa ordem, as outras ainda podem ser 
eliminadas através de ﬁltros de ordem mais elevada (duplo integrador) no caminho de 
realimentação, ou através de ﬁltros sintonizados [3 9]. 
O uso da PWM-DM é muito restrita em UPS's. Não é adequada para cargas não-lineares. É 
usada geralmente em acionamento elétrico, pois as cargas são comportadas. Não dá 
conﬁabilidade, pois não possui realimentação da tensão de carga. 
2.6 - TÉCNICA DE MoDULAÇÃo DELTA-SIGMA (PWM-DSM) [40]. 
A técnica PWM-DSM é mostrada na Fig.2.2. A vantagem em relação a técnica anterior, 
está em que a variação da freqüência de comutação é menor (pois aqui o integrador está depois 
do erro, e lá o integrador age apenas no sinal de saída) e de ﬁltrar melhor as harmônicas (pois o 
integrador está na malha direta também como filtro).
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Sinal de 
Referência + c k fe dt ~ V°
_ 
Fig. 2.2 - Diagrama funcional da modulação Delta-Sigma. 
Todas as vantagens e desvantagens são as mesmas que a modulação PWM-DM. Convém 
salientar novamente que estes dois tipos de modulação não prevêem a variação de carga, por não 
possuírem realimentação da saída do inversor. 
2.7 - TÉCNICA DE MODULAÇÃO PWM coM REALIMENTAÇÃO INSTANTÃNEA 
À HISTERESE (PWM-RIH) [33] [41] [42]. 
Odiagrama funcional está mostrado na Fig.2.3. Por sua realimentação ser diretamente da 
saída, tendo um sinal de erro instantâneo, esta técnica é boa em tennos de resposta dinâmica. 
Assim sendo, ela pode ser empregada em UPS's com variações de carga. Dá boa confiabilidade 
ao sistema de controle, é de baixo custo e apresenta simplicidade de implementação. Suas 
desvantagens são problemas de instabilidade e de difícil projeto. Há o elemento de histerese que 
dificulta a análise, pois o comparador com histerese é uma função não-linear. Em termos de 
freqüência de comutação, seu defeito é ser PWM com freqüência variável.
A 
A referência [33] apresenta uma abordagem do elemento de histerese, resultando tuna 
função de transferência do bloco de histerese (linearização). Há a técnica de variar a largura da 
histerese para poder tomar a freqüência ﬁxa [43]. 
+ S hit Inversor, V W Í E _ ﬁ*“°° S _ 4 carga 
Fig. 2. 3- Diagrama funcional da modulação PWM-R/H
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Na Fig.2.3 apresenta-se o diagrama de blocos da modulação PWM-RIH, onde PID* pode 
ser outro tipo de controlador. A referência [43] usa um proporcional derivativo (PD). 
2.8 - CoNcLUsÃo. 
Um controle PWM para UPS's, além de ter baixa distorção harmônica (THD) de saída, 
deve ter uma resposta dinâmica rápida, a ﬁm de pennitir variações aleatórias de carga e o uso de 
cargas não-lineares. Distúrbios de carga e mudança de parâmetros também devem ser absorvidos. 
A freqüência de comutação sendo constante, facilita o projeto do circuito de potência e de seu 
ﬁltro de saída. A simplicidade de projeto de uma malha de controle a toma competitiva. 
Portanto, a modulação do sinal de referência deve ser em freqüência ﬁxa, ter realimentação 
estável com resposta rápida e simplicidade.
I 
CAPÍTULO 3 
O INVERSOR DE TENSÃO E SEU FILTRO. 
3.1 INTRODUÇÃO. 
O inversor de tensão e suas relações com seu filtro serão estudadas neste capítulo. 
Objetiva-se obter um modelo simpliﬁcado do inversor e algumas diretrizes gerais de projeto. Na 
engenharia, a questão de compromisso entre volume, peso, custo e desempenho, é complexa. A 
escolha de parâmetros deve satisfazer as especiﬁcações da melhor forma, nem sempre podendo 
atingir a todas. Assim, a abordagem neste trabalho se restringirá mais acerca do desempenho do 
inversor. 
3.2 - O 1NvERsOR DE TENSÃO. 
3.2.1 - TOPOLOGIA E ETAPAS DE FUNCIONAMENTO. 
A topologia do inversor adotada para O estudo é apresentada na Fig.3. 1.
V 
s S3 s1||‹ D1 gi || D3 
ÍL Ro __% Lo E a fv'\ b 
Co 
| 
<'"i'_ 
S2 l" D2 
vab 
S4 l' D4 
Fig. 3.1 - Estrutura de potência do inversor de tensão. 
Onde 
E: fonte de tensão DC de entrada. 
S1,S2,S3,S4: interruptores de potência. 
D1,D2,D3,D4: diodos de roda livre. 
Lo: indutor de ﬁltro. 
C0: capacitor de ﬁltro 
Vab: tensão entre os nós "a" e "b". 
. iL: corrente no indutor de ﬁltro. 
vs: tensão na carga. 
R0: resistência de carga
ll 
A tensão contínua de entrada E do inversor é a fornecedora de energia para a carga. Como 
não há no circuito de potência elementos objetivando o armazenamento de energia, a tensão de 
entrada deve ser superior ao valor de pico da tensão senoidal fundamental de saída de freqüência 
fo. Isto quando o controle for instantâneo ou por valores médios. Pois para uma forma de onda 
quadrada da mesma freqüência de saída, E é dado por:
4 Ez švse, (3.1) 
A inversão da tensão contínua E ocorre pela variação da razão cíclica D, para este tipo de 
modulação PWM a dois níveis, de maneira a ordenar a comutação dos intenuptores.. Seja fs a 
freqüência ﬁxa de comutação. Então,
1 Tz- 3.2 
S 
fg 
< › 
Dzt-S (33) 
TS 
Onde 
D: razão cíclica 
TS: período de comutação. 
ts: intervalo de condução do interruptor no período TS 
As etapas de funcionamento a dois níveis dentro de um período de comutação são: 
J - Primeira etapa de funcionamento. 
Os intemiptores Sl e S4 estão conduzindo a corrente do indutor. A tensão Vab é E. 
Sl
| 
E -a 
|| 
S4 
i __: T' 
Fig. 3.2 - Primeira etapa de funcionamento.
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2 - Segunda etapa de funcionamento. 
Os interruptores S1 e S4 recebem ordem de bloqueio. Os diodos D2 e D3 estão conduzindo 
a corrente do indutor que continua no mesmo sentido, até se anular. . Após S1 e S4 bloquearem, 
há um tempo morto e os interruptores S2 e S3 recebem ordem de condução, porém não irão 
conduzir até que a corrente mude de sentido. A tensão Vab é negativa, -E.
1 
||‹ D3
E -e 
|~
| 
Fig. 3.3 - Segunda etapa de funcionamento 
3 - Terceira etapa de funcionamento. 
A corrente muda de sentido e os interruptores S2 e S3, o quais já haviam recebido ordem 
de condução, passam a conduzir a corrente do indutor. A tensão Vab continua negativa. 
|=‹ EI 
%____ 
sz 
' 
|| 
Fig. 3.4 - Terceira etapa de funcionamento 
4 - Quarta etapa de funcionamento. 
Os interruptores S2 e S4 recebem ordem de bloqueio. Os diodos Dl e D4 assumem 
automaticamente a corrente do indutor. A tensão Vab passa então a ser positiva.
13 
D1
|í 
c D4 
Fig. 3.5 - Quarta etapa de funcionamento 
3.2.2 - MODELAGEM Do 1NvERsoR DE TENSÃO. 
Devido às caraterísticas do tipo de controle escolhido (SMC), o modelamento do inversor 
de tensão pode ser simples. As deduções são realizadas no circuito correspondente à primeira 
etapa de ﬁmcionamento descrita anteriormente e depois generalizada. Supondo o inversor a 
vazio, vem: 
. . d C à 1t<r›=1¢‹t› =C.,¡“t-=C°§ (3.4) 
v.‹t›=L.,ÍÍ_§ 0.5) 
Substituindo (3.4) em (3.5), 
d 2 vim = COLQ ‹3.õ› 
Vab = vs + VL 
Vab = E (nesta etapa) (3.8) 
Assim, 
vt m = $[E-vs] <3.9› 
Generalizando a equação para todas as etapas e escrevendo o modelo na forma de variável 
de estado, vem:
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E se u = u* =1 
Vab = _ (3.l0) -E se u = u = -1 
2 1 =-- 3.11 wo 
LOCO 
< › 
V's¡ = v'S (3.12) 
v's2= v"S=coo2[Vab-vs] (3.12) 
ru °z iwzif V's2 _(^°o O vs2 (Do 
A equação (3.l3) é contínua por partes no tempo, regida pela variável descontínua u. A 
variável u poderia ser entendida como uma ordem de mudança do sinal de Vab. Se u for "1", a 
equação diferencial representante será com Va|¡,=E, ou relativa à primeira etapa de operação. Do 
contrário, se u for igual a"'-1", Vab=-E, onde a equação diferencial corresponde a segunda e 
terceira etapas de operação do inversor de tensão. 
3.3 - ANÁLISE MATEMÁTICA Do FILTRO DE SAÍDA LC. 
Considera-se: 
a) o sistema está em regime, isto é, a tensão de saída esta seguindo a tensão de referência 
senoidal. 
b) funcionamento a vazio; 
c) a variação da tensão no capacitor é nula em um período de comutação TS; 
d) a corrente alternada no indutor na freqüência de comutação é a mesma que passa pelo 
capacitor de ﬁltro, de modo que a corrente média no capacitor seja nula; 
e) no período de comutação, as derivadas das variáveis de estado são tomadas como 
variações temporais. 
Da malha do circuito, 
AI L -¿=E-V 3.14 O DTS S < ›
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«Lo-5*-I*-_=-E+v, (3.15) 
(1-D)TS 
f,=l=--L-- (3.1ó) 
T, DT,+(1-mr, 
Substituindo as equações acima, (3.l4) e (3.l5) em (3.l6), resulta: 
2 _ 2 
A1, zâ-YL (317) 
2L,Ef, 
A freqüência de comutação é ﬁxa. Então obtém-se as seguintes conclusões: 
a) a variação de corrente no indutor, AIL, será máxima quando a tensão de saída for nula 
b) a variação de corrente no indutor, AIL, será mínima quando a tensão de saída for de 
máxima amplitude. 
Assim, a equação (3.l7), para os dois casos, ﬁca:
E A1 = -_ . 3.18 W* 2L,f, ( ) 
E2 -vspz 
Altmm ="'2'i¶ (3-19) 
O S 
A equação (3.l8) pode ser obtida de outra maneira. Quando a tensão de saída for nula, o 
capacitor fisicamente é um curto, pois se encontra descarregado. Nesta situação, a razão cíclica é 
de 0,5. Assim, 
É Eat = L, Ídi (3.2o) 
Que em variações temporais ﬁca:
E 
AI =-- 3.18 Lmax ZLOÍ-S _ ( ) 
A corrente no indutor é a mesma que passa pelo capacitor, de maneira que a variação da 
tensão no capacitor pode ser dada por:
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Av 
AIL = co É _ (321) 
Em freqüência fixa, a máxima ondulação da corrente ocorre quando D=0,5. Em meio 
período de comutação, a corrente vai de um valor extremo ao outro. Assim, 
A1 Av = _'~ﬂﬂ 3.22 Sm” zcofs ( )
E 
Avsmax = -¿Í'C_í2- 
0 s0 
3.4 - DETERMDJAÇÃO Do 1NDUToR DE FILTRO E DA CORRENTE MÁXIMA DE 
Pico No INTERRUPTOR PARA CARGA NÃo-LINEAR. 
Considerações Iniciais: 
Seja a carga não-linear uma ponte retiﬁcadora de onda completa com um 
capacitor de ﬁltro de "ripple" . 
No intervalo' de atuação da carga não-linear, Atc (tempo de condução do diodo de 
uma ponte retiﬁcadora), os interruptores correspondentes estão na razão cíclica máxima» 
Considera-se a forma da onda na carga de forma retangular para determinação da 
corrente de pico durante o intervalo Atc [26]. 
A fonna de onda real da carga não-linear é praticamente triangular [26], então: 
iop = Zichg (3.24) 
Para o início da análise, o indutor de ﬁltro LO é tão pequeno que não limita a 
corrente de pico. 
O tempo de condução do diodo da carga não-linear é: 
_ V - cosl cmm 
i V°P i Ate = ~-
0 
Onde, Vc é a tensão no capacitor de carga. A variação na tensão, "ripple", é dada por: 
AV = lvcp _ Vcmin)
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. c,Av = _; 3.27 lchg 
Ate ` 
( ) 
Então, 
i = 2C Ê-Y (3.28) °P ° At, 
No inversor controlado em malha fechada, a corrente no indutor tem a forma semelhante 
a um dente-de-serra repicado, devido à ondulação da tensão de saída em tomo da tensão de 
referência (veja Fig.6.12, Fig.6.l6 e Fig.6.l9). Uma boa aproximação para a corrente de pico de 
carga iop nao-linear é 
_ cc Av 
1 z4¿- (329) °P At, 
Esta aproximação é comprovada posteriormente no capítulo de resultados de simulação. 
A corrente no indutor- total de pico é dada por: 
. A1 mx 
ILP = top +-Ii; (330) 
'
z 
A corrente de pico que passa no indutor é a mesma que passa pelo interruptor, então: 
ISP = ILP (3.3l) 
IS =4CiV+-Ê- (332) 
P Ai, 4L,f, 
IS (333, 
P 4A¢,L,fS 
Se a corrente máxima no transistor for limitada. por IDP, 
L, z EA* (334) 
¡41,,pAz, - ióccztv if,
18 
3.5 - CONSIDERAÇÕES A CERCA DO FILTRO DO 1NvERsoR RELACIONADOS 
COM O CONTROLE INSTANTÂNEO (fS<<fo) EM MALHA FECHADA. 
O ﬁltro tem como característica principal atenuar as harmônicas da tensão modulada Vab, 
e deste modo obter a fundamental da tensão de saída. O ﬁltro é de segunda ordem, portanto 
atenua 40 decibéis por década. Sua freqüência de corte é dada pela equação (3.35).
1 
f zi- 3.35 ° zzz./Loco ( ) 
3.5.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMORTECINIENTO 
O amortecimento do ﬁltro de saída LOCO do inversor em função da carga (resistiva) é dada 
1 Lo 
Ç = ší°~ 
por: 
Quanto maior Ro, menos arnortecido é o sistema e, conseqüentemente, mais exige-se do 
controle em malha fechada. 
Quanto menor o indutor de ﬁltro, menor também é O amortecimento. Se deseja-se manter 
um amortecimento ﬁxo, diminuindo o indutor deve-se aumentar proporcionalmente Co. 
Um amortecimento elevado, corresponde a um maior atraso da fase do sistema. Assim, 
com indutores menores, na freqüência de saída (fo<<fS), a forma de onda não sofre atraso. No 
inversor de tensão corresponde dizer que o atraso entre a tensão Vab e a tensão de saída é menor. 
Com certos valores de Lo e C0, Ç<0.7, a tensão de saída está adiantada em relação a tensão 
Vab. A alta frequência é arnpliﬁcada quando Ç,>0.7, até mn pouco além da freqüência de corte do 
ﬁltro. 
O inversor a vazio, tende a ter amortecimento nulo, isto é, sua saída tende a oscilar 
continuamente após ter sido perturbada.
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3.5.2 - CONSIDERAÇÕES soBRE A IMPEDÃNCIA DE SAÍDA Do INvERSoR. 
Além de necessitar de um bom controle, principalmente para cargas não-lineares, o 
inversor de tensão deve ser dotado de uma característica indispensável: mínima impedância de 
saída [30]. Do ponto de vista da carga, que é a mesma do capacitor de ﬁltro C0, entre ela e a 
fonte de energia existe somente o indutor Lo como impedância. Assim, as seguintes 
características seriam ideais para o indutor: 
a) Baixo valor de indutância 
b) Se fosse possível, tecnologicamente e com bom conhecimento de materiais, 
que o indutor saturasse na presença de altas correntes (carga não-linear). Isto é, na 
presença de cargas comportadas, é necessário manter seu valor nominal de indutância. 
Quando entra a carga não-linear, ele poderia saturar levemente, desde que se assegurasse 
que o valor máximo da corrente no intenuptor não fosse atingido. 
As inconveniências de um indutor pequeno são: 
a) alta variação de sua corrente na frequência de comutação; 
b) aumento do valor do capacitor de ﬁltro, a ﬁm de assegurar baixas variações da 
tensão de saída; 
c) aumento de perdas pelo amnento da energia reativa circulante; 
d) maior dimensionamento dos interruptores; 
e) maior capacidade da fonte de tensão contínua de entrada E; 
Í) inconveniências tecnológicas possíveis, em termos de eletrônica de potência, 
pois para o inversor, na tensão Vab, está conectada Luna outra fonte de tensão. Entretanto, 
isso pode ser usado como característica positiva, pois pode-se usar a técnica de 
comutação não dissipativa [29] devido a alta variação da corrente no indutor;. 
g) problemas de instabilidade, dado por amortecimento pequeno. 
As vantagens de um pequeno indutor são: 
a) melhor regulação de saída; 
b) resposta dinâmica rápida; 
c) menor volume e peso relativos ao indutor; 
d) possibilidade de comutação não dissipativa [29]. 
3.6 - CoNTRoLE, ESTABILIDADE E. FILTRO 
O inversor a vazio possui mn amortecimento praticamente nulo, de difícil controle. Pois, 
não havendo amortecimento na planta, o controle deverá providenciar que a malha possa ter um 
amortecimento satisfatório. Se não haver o amortecimento, o Sistema sofrendo qualquer 
perturbação, poderá facilmente atingir a instabilidade.
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A referência [7] faz um estudo acerca da estabilidade dos inversores de tensão em função 
da grandeza sensorada (variável de controle). Em uma realimentação simples, quando a variável 
de controle for a tensão no capacitor, facilmente se atinge a instabilidade. Entretanto quando o 
sensor for de corrente no capacitor de ﬁltro, em uma simples realimentação, o sistema é estável 
naturalmente. Analisando o lugar das raízes mostrado na referência [7], para o sensoramento da 
corrente, o sistema tem uma resposta dinâmica mais lenta em relação ao sensoramento da tensão 
do capacitor, a não ser que se tenha altíssimos ganhos na malha. Este trabalho já tinha sido 
desenvolvido pela referência [29], em termos de implementação. Analisando os resultados de 
[29] para carga não-linear, julga-se que, a distorção ocorrida na tensão de saída, deve-se ao fato 
da lentidão do sistema. Um bom controle seria uma sobreposição do sensoramento da corrente 
no capacitor, tendo em vista a estabilidade, e da tensão no mesmo, tendo em vista a resposta 
dinâmica. 
3.7. CONCLUSÃO. 
Obteve-se um modelo bastante simpliﬁcado para o inversor de tensão e seu ﬁltro. Um 
estudo sobre a variação da corrente no indutor e da tensão no capacitor, para o sistema em regime 
e frequência ﬁxa, proporcionou relações entre os principais parâmetros do circuito de potência. 
Quando deseja-se qualidade da tensão de saída, são necessários um inversor de tensão de 
resposta rápida e com um controle estável, com boa resposta dinâmica. Embora seja uma planta 
relativamente simples, ela esconde grande complexidade: a vazio, o amortecimento é 
praticamente nulo; e com carga não-linear há a diﬁculdade em responder à solicitação de 
correntes instantâneas elevadas por causa do indutor de ﬁltro.
CAPÍTULO 4 
CONTROLE POR MODO DESLIZANTE. 
4.1 - INTRODUÇÃO: 
Em sistemas não-lineares os métodos clássicos de controle ou são aplicáveis em uma 
pequena faixa de operação (onde apresentam-se como sistema linear) ou são ineﬁcientes. Na 
realidade os sistemas são em sua natureza não-lineares, apresentando-se lineares relativamente a 
uma faixa de observação ou operação. Na teoria clássica de controle, um sistema (planta) deve 
ser modelado com precisão dentro da faixa de operação. Muitos sistemas são de difícil 
modelagem. Por exemplo: o atrito em um sistema mecânico, em eletrônica de potência um 
inversor de tensão com carga não-linear. Como, então, em princípio os sistemas reais são não- 
lineares, eles convenientemente devem ser aproximados por um sistema linear através de uma 
modelagem adequada e, posteriormente, por um método de linearização para que se possa fazer 
uma abordagem própria do controle linear clássico. Assim, sistemas lineares são casos 
particulares dos sistemas reais, não-lineares, adequadamente restringidos. 
Na área da Eletrônica de Potência, devido à comutação de interruptores, a principal 
característica do sistema (planta) é a variação da estrutura no tempo (V SS - "Variable Structure 
System") [1][2][3][4][22], caracterizando inevitavelmente que equações diferenciais distintas 
descrevam o funcionamento do sistema em todo o tempo, determinando uma não-linearidade. 
Isto traz certos problemas de ordem de controle linear clássico. A ﬁm de não esbarrar nestes 
problemas optou-se por procurar um controle mais próximo à situação imposta pelo tipo de 
planta da Eletrônica de Potência. 
As estruturas de Eletrônica de Potência possuem as seguintes características principais do 
ponto de vista controle/Eletrônica de Potência (V S S): 
a) variação da tensão (corrente) aplicada na entrada de maneira a ser descontínua na carga 
ou em outro ponto relevante do circuito de potência; 
b) procura-se ter uma alta freqüência de comutação a ﬁm de otimizar o uso dos elementos 
passivos, de possibilitar técnicas de comutação não-dissipativas com pequeno volume dos
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elementos de ajuda à comutação, de proporcionar uma faixa de freqüência de comutação superior 
a audível; 
c) possuem dinâmicas de difícil modelagem oriundas principalmente das mudanças de 
estrutura no tempo e de elementos parasitas; 
d) tendem a ter um ponto de equilíbrio dinâmico, ou seja, há uma variação da variável de 
interesse (saída) em tomo do ponto de referência, uma ondulação típica; 
e) geralmente, a implementação e projeto de um circuito de potência e seu compensador 
dependem do ponto de operação; 
f) há estruturas com ponto de operação variável. A carga geralmente define como a 
estrutura deverá variar no tempo (o quanto de energia deverá ser fornecida em um "pacote"). 
Inversores de tensão, por exemplo, não possuem um ponto ﬁxo de operação. 
Estas características são extremamente indesejáveis no controle linear clássico. Assim, por 
estes motivos e ao mesmo tempo aproveitando estas costumeiras desvantagens como algo 
propício ao controle, escolheu-se um tipo de controle em malha fechada não-linear do tipo 
robusto: controle por modo deslizante ("Sliding Mode Control" - SMC). 
A natureza não-linear das estruturas de Eletrônica de Potência e a alta freqüência de 
comutação (de variação da estrutura) possibilitam a implantação do SMC 
[1][2][5][6][7][8][9][l0][l1][22]. Este, por sua vez, promete insensibilidade à variação de 
parâmetros (por exemplo, variação dos valores nominais de componentes em relação à variação 
de temperatura), às incertezas de estrutura (por exemplo, tempo variável de entrada de condução 
ou bloqueio de um intemiptor) e às incertezas dinâmicas não modeladas (por exemplo, ponto de 
operação variável ou carga não-linear)[l][l0][ll][22]. Portanto, há uma espécie de simbiose 
técnica entre a planta e o controle. 
4.2 - PRINCÍPIO Do SMC. 
As variáveis de estado do sistema, mais propriamente da planta, ao sofrerem uma excitação 
evoluem ao longo do tempo segundo uma lei natural própria até um ponto de equilíbrio ou para a 
instabilidade. Dependendo do número destas variáveis, o espaço de estado que contém a 
trajetória tem dimensão de mesmo número das variáveis de estado (hiper plano [5]). Assim, uma
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maneira usual de representar .a evolução do sistema se constitui em determinar a trajetória do 
sistema no espaço de estado. Por exemplo, um sistema de segunda ordem composto pelas 
variáveis de estado corrente no indutor e tensão no capacitor é representado pelo plano de fase. 
O SMC simplesmente corresponde a um caminho o qual restringe a trajetória das variáveis 
no espaço n-dimensional de estado. Em outras palavras, o SMC obriga a trajetória descrita pela 
evolução do sistema no tempo a seguir posicionamentos instantâneos pré-determinados no 
espaço n-dimensional. Este caminho, é uma reta se for de primeira ordem, um plano se for de 
segrmda ordem, assim por diante. Quando a planta descreve sua trajetória de estado de forma 
coincidente com o caminho de controle ("Sliding Control"), diz-se que o sistema está no "Sliding 
Mode", está deslizando. O caminho de controle é dito superfície de deslizamento ("Sliding 
Surface"), ou limite de descontinuidade, ou lei de comutação. A superfície de deslizamento, lei 
de comutação, é um ente abstrato. ' 
4.3 - SUPERFÍCIE DE DEsLIzAMENTo. 
O seguinte estudo do SMC visa o controle de uma só variável de interesse por meio de uma 
única variável de entrada de controle do sistema. Entretanto, o SMC abrange o controle multi- 
variável e/ou multi-entradas de sistemas [l]. Os princípios do SMC tratados a seguir são também 
básicos e válidos dentro das devidas proporções para todo o SMC como tal, independente do seu 
grau de complexidade. Controlando somente a tensão de saída do inversor de tensão, a superfície 
de deslizamento é composta pelo erro e suas derivadas (dependendo da ordem escolhida para a 
superfície de deslizamento). Ou seja, a trajetória da evolução do sistema é devidamente 
representada pela trajetória da evolução da variável erro no plano (hiper-espaço) de estado 
composto pelo erro e suas derivadas. 
4.3.1 - DEFINIÇÕES E NoTAÇÃo. 
Sejam: 
t: variável independente correspondente ao tempo de evolução do sistema. 
n: ordem do sistema. 
vs(t): variável de saída do sistema a ser controlada. 
K: uma constante positiva. 
v,e,(t): variável de referência (variável de entrada do sistema).
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V S(t): matriz contendo a variável de saída e suas enésimas derivadas. 
Vref(t): matriz contendo a variável de referência e suas possíveis derivadas. 
E¿(t): matriz contendo a variável erro e suas possíveis derivadas. 
v,(t)=[v, vs' vs" v,"'“]T _ (4.1) 
-I H _ T 
Vref(t)=[Vref Vref Vref Vrefn1] (42) 
A matriz (4.1) contém todas as possíveis dinâmicas da planta. Ou seja, as derivadas da 
variável de interesse vS(t) contém as dinâmicas das outras variáveis de estado pertencentes à 
planta. Pois o sistema pode ser representado por uma equação diferencial em função da variável 
de interesse. O sistema é modelado, então, por uma equação diferencial de ordem n em função da 
variável de interesse possibilitando que o sistema real seja idêntico ao modelado 
matematicamente. 
O erro instantâneo e(t) entre a referência e a saída do sistema é dado por: 
E0) = Vref (I) - vs(Í) (4-3)
1 
Assim, se vs(t1) for igual a vref (t1) o .erro no tempo definido t1 será nulo, z-:(t1) = 0. 
Na forma matricial, o erro contendo as suas possíveis dinâmicas é dado por: 
. .. _ T 
Ez(t) = [z z z z" 1] (4.4) 
Classicamente, a superfície de deslizamento é deﬁnida por [l]: 
S<z,t› =[í1:.-i+(zz-1)À di + (“ 1)(“'2)›Í W +---+À"¶z‹t› (45) dt” dt" 2! dt“"3 
s(:-:,t) é uma lei abstrata (superficie de deslizamento) dependente do tempo, representada 
no espaço de estado (em função do erro) RW, sendo uma grandeza escalar. 
A equação (4.5) pode ser rescrita como a seguir para diferentes valores de n: 
n = 2: 
s(e,t) = s'(t) + M-:(t) (4.6) 
n = 3: 
s(z,r) = zm) + 2Àz'(r) + ›.2z(r) (4.7)
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Assim por diante... 
A equação (4.5) doravante será dita s(t). 
Analisando a equação (4.5) pode-se inferir que se s(s,t) for limitado, então s(t) também 
serálimitado. Como o interesse é ter um erro nulo, ou próximo a zero, basta manter s(t) ao longo 
do tempo dentro de um limite imposto. Além disso, atingindo o objetivo limitante de s(t), um 
problema composto por um vetor n-dimensional de erro s(t), passa a ser visto como 
simplesmente a estabilização de um sistemade primeira ordem, onde o escalar s(t) é uma 
medida do desempenho de s(t), isto é, do sistema. Convém salientar que s(t) não é um vetor de 
primeira ordem, mas sim uma medida instantânea de um vetor representante da dinâmica 
instantânea do sistema, gerando um valor correspondente à magnitude instantânea do erro e suas 
tendências. A equação (4.5) é pois uma soma instantânea erro proporcional e suas derivadas 
proporcionais. 
4.3.1.1 - ESTABILIDADE E RESPOSTA NATURAL DO SISTEMA. 
As deduções matemáticas e indutivas deste item fundarnentam-se na referência [l]. 
O interesse de qualquer controle é a saída seguir a referência, e além disso, o princípio 
fundamental do controle por modos deslizantes é conduzir o erro a zero, pois é conseqüência de 
s(t) tender sempre a zero. Então pode-se reescrever o erro s(t) como frmção de s(t). 
A análise neste ítem é válida para 0+ St S 00 e a(0+)=0, somente da parte homogênea do 
sistema. 
Definição: 
o': variável complexa no domínio da freqüência. 
A transformada de Laplace da função { (ds/dt +7ts(t)) }, pelo princípio da linearidade e 
da propriedade da transformada da derivada, é: 
(o' +?t)s (4.8) 
Representando a equação (4.5) por seu diagrama equivalente de blocos conforme abaixo, e 
com a condição inicial s(0+) = 0, mostrar-se-á que limitando s(t) (o valor da superfície) também 
se limita s(t) (o erro entre a referência e a variável controlável).
I 
n 1 blocos 
sil Y1-_1- Y“'2í1 8 
o'+7» o'+7» o'+7\. 
Fig. 4.1 - Diagrama de blocos da superfície de des/izamenrto genérica. 
Obtém-se da Fig. 4.1: 
s=Y¡(o'+7»)
s Y¡=--- 
(o+7») 
Yn-1 = S""1;tí 
(o'+7»)“ 
Yn_l = 8 
Seja ¢ uma constante .tão pequena quanto possível a qual limita s(t), tem-se: 
|s(t›| S 4› 
O pior valor de s(t) é quando atinge seu valor limitante: 
¡s(t)! = ‹1› 
A transformada de Laplace da constante {¢} é {¢/o'} (4. 14) 
Teorema do valor ﬁnal: 
lim f (1) = lim <fF(0) 
t-›‹×> cr-›0 
Substituindo (4.14) e (4.12) em (4.10). Além, usando a propriedade da transformada de Laplace 
do teorema do valor ﬁnal, tem-se:
1 |Y×|S““â°iÊT*=i 6% Õ(Í+1) 
(49) 
(4.1o) 
(4.11) 
(4.11) 
(412) 
(413) 
(4.15)
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1 Ou a transformada inversa de Laplace de { Ê(_B--) } tem-se: 
“ 7” o(- + 1) 
Ã. 
lyll Sii(1`eXp_M) 
(4.1ó) 
Levando o tempo ao inﬁnito, 
W É iÍi.›nl(1`exp_n) = i (4.17) 
Então, usando as mesmas propriedades da transformada de Laplace e de maneira análoga 
ao cálculo anterior obtém-se: 
s 
|e<t›| é ¢1âm-°-ñ = (418) 
‹=-›0 o'(o' + À) - 7» 
-À%= n (419) 
A constante 11 é um valor máximo tolerável para o erro. 
Analisando um pouco mais além do que referência [1] os resultados até então obtidos, 
conclui-se: 
a) limitando o valor de s, impõe-se também um valor limitante para o erro; 
b) como n -1 e K são positivos e não nulos, o valor limitante do erro 11 é menor que o 
valor que limita s, isto é, cb. 
11 < ¢ (420) 
Embora não seja apresentado nas referências consultadas, este resultado obtido em (4.20) é 
muito importante. Pois ele assegura que se s(t) for limitado, s(t) terá um limite menor. Pode-se 
inferir também que o erro sempre será menor que a amplitude de s(t). 
Reescrevendo a definição (4.5) em forma de blocos para se obter a derivada do erro de 
ordem "i" sﬁ) , sendo i=0,l,2,...,n-1.
i 
S 
1 1 
Zi O' 0' 8 
› ¡> › › ¡> › ›
À 6+ o'+À o'+?» o'+?» 
\ / \ / 
n - 1 - i blocos (blocos integradores) ¡ blocos (M0005 deﬁvadores) 
Fig. 4.2 - Diagrama de blocos da superfície de deslizamento genérica recuperando derivadas. 
Como
1 
Y"-1 = Si-.J 
(G + Â) (4.11) 
Então
1 
Z] = S~ 
Usando a condição (4.12) e as propriedades da transformada de Laplace tem-se, portanto 
|z,| (422) 
Reescrevendo (4.5) ou do diagrama de blocos acima, 
s = (cs + ?»)"`H -_-(6 +30 em 
o' (4.23) 
Usando a inequação (4.22), 
_ 
- z Í 
i‹››‹~@£z‹f{'z*iízizi'~,z1}=‹› 
De outra maneira,
¡ 
U, nm U 1 0+ it 
le 
1 
5 ¢ 6 _) O -C; (CH l),,_¡_1 6 
(425) 
|e<¡>}<¢ 
"m 1 
. 
F1- 9” 
i 
(4¬õ) _ 
o'-›O(0-+)~)""'1|_ o'+Ã 
'H 
Portanto,
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= o (427) 
Esta conclusão difere da obtida na referência [l]. O desenvolvimento feito aqui até a 
equação (4.26) está em confonnidade com [l]. Aﬁrma-se lá, que para todo o t20, |s(Í)(t)|S(2?»)Í 
n se |s(t)| S ¢. Ora, se as derivadas do erro, de ordem superiores à escolhida para a equação (4.5) 
representando outras dinâmicas, individualmente podem ser até (2?t)Í maiores que o limite n para 
o erro, a soma das mesmas derivadas poderá ser maior que 11, talvez até tendendo a valores 
inﬁnitos. Desta forma, não se asseguraria a validade da inequação (4.20), mostrando que o 
controle direto de apenas algumas das derivadas possíveis do erro não levaria à estabilidade do 
sistema controlado. Isto é, indo diretamente contra à principal característica do SMC: insensível 
a dinâmicas não modeladas. A análise em [1] além de ser elegante é corajosa, pois de toda a 
bibliograﬁa disponível ninguém tenta provar a insensibilidade do controle a dinâmicas não 
modeladas. Apenas há estudos sobre a redução em uma ordem do sistema modelado com o 
controle SMC [22][23]. Por outro lado, a conclusão obtida neste trabalho, dada por lógica 
matemática e por induçãoilógica do próprio princípio do SMC, assegura a insensibilidade a 
dinâmicas não modeladas para este tipo de controlador. 
Portanto, as derivadas de ordem superior do erro as quais não entram na ordem n-1 da 
equação (4.5), de ordem superior a n-i-1, são dinâmicas que não inﬂuenciam na estabilização 
do sistema pelo controle. Isto é assegurado por leml = 0. Se n=2, então somente a primeira 
derivada do erro é monitorada em s, resumindo toda a dinâmica do sistema de ordem n para um 
sistema de primeira ordem. - 
4.3.1.2 - TEMPO DE RESPOSTA Do coNTRoLADoR. 
Seja em t = 0+ um erro s(0+)¢ 0. 
Seja também n = 2, então 
s(â, t) = z' (t) + xau) (4.27)
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Para que o sistema esteja em equilíbrio dinâmico, a saída seguindo a referência, o valor de 
s(t) deve ser nulo. Resolvendo então a equação diferencial (4.6) para s=O, obtém-se o tempo 
necessário para atingir esta condição. 
O = a'(t) + 7ta(t) (4.28) 
S. -=-m' 
e (429) 
8(Í) = €Xp_M (430) 
T = L 
7» (4.3l) 
Assim para que em s(t) = O s(t) = O é necessário que K > 0, uma condição "sine qua non" 
para que o sistema seja estável. A constante de tempo 1 é a constante de tempo do sistema 
realimentado, pois a dinâmica do sistema depende somente dos parâmetros da superﬁcie 
deslizante. Isto ainda será visto adiante. O erro cai a zero confonne a constante de tempo 1:. A 
constante positiva 7» determina a rapidez do sistema; quanto maior for À, menor será 0 tempo 
para que 0 sistema atinja 0 valor do escalar s(t) igual a zero. Resolvendo a equação diferencial 
homogênea de (4.5), s(t)=0, determina-se a constante de tempo para que o erro s(t) chegue a 
zero. Ou, cada bloco "l/(cr+?»)" tem uma constante de tempo 'c = 1/À . Para n-1 blocos, a 
constante de tempo de decaimento dos blocos em cascata 'cc é dada por [1]: 
rezo-1)
À (432) 
4.4 - INTERPRETAÇÃO FÍSICA DA SUPERFÍCIE DESLIZANTE E A CONDIÇÃO DE 
EXISTÊNCIA DO MODO DESLIZANTE. 
Para n = 2 tem-se: 
s(s,t) = s'(t) + ?\.s(t) (4.6) 
Sendo n = 2, o espaço n-dimensional (hiper espaço) é de segunda ordem. Os valores os 
quais s assume formam um plano de estado:
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SI 
s>0 
E
> 
s<0 
s=0 
Fig. 4.3 - Representação da lei superfície de deslizamento no plano do erro. 
Relembrando, s(t) = f (vref (t), vs (t)). Quando vs (t) = vref (t), s(t) = O. Se o sistema 
permanecer nesta condição em que a saída segue a entrada indeﬁnidamente, está se deslizando na 
superfície, Sliding Mode (SM). Esta condição é dada por: 
s(t) = 0 (4.33) 
Para n = 2 a condição de deslizamento é uma reta, a qual representa uma descontinuidade 
nos vetores de estado do sistema controlado (V SS), onde é descrita pelo erro e sua primeira 
derivada. A trajetória de um sistema em que vs (t) ¢ v,.ef(t), primeiramente atinge a condição s(t) 
= 0, e depois migra naturalmente, "em cima da reta", para o ponto de equilíbrio Pe(s,s')=(0,0), 
ou seja, s(t)=0. O sistema deverá sempre tender a Pe. A permanência do sistema deslizando sobre 
a reta ( ou de maneira geral s = O para n > 2) toma o sistema estável. Assim, 
Se s > O :> ds/dt < O 
Se s < O => ds/dt > 0 
A condição de estabilidade do sistema, em outras palavras a existência do modo deslizante 
(SM), é então dado por [1][10][1l][12][l3]: 
|Íms'< 0 
S-›O* 
_ 
(434) 
||ms'> O 
s-›0' 
ds s- < O 
dt (435)
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A inequação (4.35) deverá ser satisfeita para que o sistema permaneça no ponto de 
equilíbrio. Nas VSS o equilíbrio é forçado pelas ordens de comando para os interruptores 
fomecidas pelo controlador. Pela variação da estrutura mantém-se de forma dinâmica a condição 
(4.35): se s > O e s(t) > 0, a derivada do erro deverá simultaneamente ser negativa, e vice-versa. 
Quando vref (t) for variável, a variação da estrutura deverá ocorrer a tempo para que a condição 
(4.33) não seja violada e, portanto, a inequação (4.35) deverá ser válida para todo o tempo 
subseqüente de modo que a freqüência da variação da estrutura deva tender ao inﬁnito. Aqui 
observa-se a tendência "bang-bang" deste tipo de controlador, tomando a freqüência da mudança 
da estrutura variável (comutação dos intenuptores em eletrônica de potência). Obviamente, na 
realidade, uma freqüência inﬁnita é impossível. Então há a condição dita quase-deslizante. Tal 
condição que possibilita a implementação prática do controle por modo deslizante é dada por [1]: 
lisz = ss'S -\|1|s| 
2 dt (4.36) 
\|¡: é uma constante positiva o quanto menor possível. Se \p -› 0, a inequação (4.36) corresponde 
à inequação (4.35).
i 
Na prática, e nela só existe a possibilidade de controlabilidade dada por (4.36), a condição 
(4.36) sendo satisfeita, o sinal s(t) irá oscilar em tomo de s(t) = 0. Isto produz uma oscilação 
conhecida como "chattering" (ondulação), própria das estruturas VSS com controle por modo 
deslizante. Satisfazendo a condição (4.35) a freqüência do "chattering" tem a mesma freqüência 
que a de comutação.
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Fig. 4.4 - SMC não ideal- quase deslizante. 
4.5 - A INTEGRAL DA SUPERFÍCIE (CONTROLE INTEGRAL) E ERRO ESTÁTICO. 
Um problema típico do controle proporcional ao erro se constitui no erro estático. 
Classicamente, para todo e qualquer sistema de controle, o problema do erro estático é 
solucionado através da introdução na malha de controle de um integrador, mesmo que este gere 
inconvenientes tais como lentidão e possibilidade de oscilações (aumento da instabilidade). 
Entretanto, quando se usa o princípio do controle por modo deslizante a solução não é somente 
acrescentar um bloco integrador e ajustar os parâmetros do controlador para a otimização do 
tempo de resposta e estabilidade, como de forma costumeira. O princípio do SMC exige que pelo 
menos a primeira derivada e o erro, ele próprio, devem ser monitorados completamente (em toda 
a faixa de freqüência de interesse,OSfSfs, sem mudar a natureza básica do SMC. A grosso modo, 
isto obriga que o grau do numerador do compensador que implementa a superñcie s seja no 
mínimo de uma ordem superior ao grau do denominador, proporcionando a característica 
derivativa (preditiva) ao controle. Portanto, a superfície deslizante com integrador deverá ser de 
ordem superior a 2, com n 2 3. 
A superfície deslizante com integrador é sugerida em [l][15] e exemplos de aplicação e sua 
justiﬁcativa em [14][l5][16]. O estudo realizado em [14] faz uma comparação no controle de 
um inversor de tensão Full Bridge entre o PWM tradicional em malha fechada e o SMC. Mostra
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que resultados experimentais tanto para o SMC como para o PWM numa freqüência 
relativamente alta de comutação são equivalentes, apontando apenas como vantagem do SMC 
sobre o PWM a simplicidade da malha de realimentação. Ainda, com resultados experimentais, 
mostra que o SMC com integrador, além de ser mais robusto à variação de carga, não possui erro 
estático em relação ao SMC sem integrador. Mas assim mesmo, a resposta do SMC com 
integrador para uma variação de O a 80% da carga deixa muito a desejar, pois a amplitude da 
tensão de saída caiu signiﬁcativamente. A superﬁcie de deslizamento em [14] monitora a 
corrente no indutor de saída do inversor (ﬁltro) e a tensão de saída. O método usado para a 
determinação dos parâmetros da superfície deslizante (superficie de comutação) foi o método do 
"Lugar das Raízes" do controle linear clássico, restringindo a faixa de operação do inversor. 
Talvez isto explique a variação de amplitude da tensão de saída para urna variação de carga de O 
a 80%. Convém ressaltar que, apesar de serem resultados rasoavelmente bons, faltam resultados 
que comprovem urna das vantagens do SMC: com carga não-linear. Do ponto de vista do SMC, 
o método de projeto de [14] limita as vantagens do SMC. 
Tradicionalmente a superfície de deslizamento com integrador é dada por [1][15]: 
s(t) = (Ê + t)2( Jâzmdp) = z(r)'+2tz(r) + t2 £z(r)dp (437) 
Onde p é a variável de integração no intervalo de tempo até s(t) = 0 
Os autores de [15] fazem um estudo do "overshoot" no sistema causado pela superfície 
deslizante com integrador, pois os parâmetros da superfície deslizante ditam a dinâmica do 
sistema. Como dito anteriormente, na prática o SMC ocorre no modo de quase-deslizamento em 
tomo de s(t) = 0. Obviamente um erro não nulo irá ocorrer ao longo do tempo, o "chattering". 
Eles então aﬁrmam, com razão, que o projeto da superfície deslizante tradicional (4.37) 
apresentada em [1] não possui validade prática pois no estado quase-deslizante a performance do 
controlador é péssima (averiguou-se via simulação que o controlador conforme a equação (4.37) 
não funciona; há uma latente instabilidade: a tensão de saída do inversor de tensão oscila 
indeterminadamente chegando às vezes à total instabilidade). A correção sugerida em [15] é a 
seguinte:
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s(t) = (Ê-Í+2@m,, â+‹»,,2)£z(t›dp (438) 
Eles fazem um estudo da inﬂuência de ç e con na perfonnance do controlador, apresentando 
ábacos para o projeto da superfície. Felizmente aumentando ç, fator de amortecimento do erro, 
diminui o "overshoot" e melhora o tempo de resposta; com elevado valor de con, freqüência 
natural da oscilação do erro em tomo de s(t) = 0, diminui-se o tempo para se atingir o pico da 
resposta. Para a faixa l < con < 10 a diminuição do tempo para se atingir o pico da resposta é 
signiﬁcativa. Para se obter "overshoots" menores que 5%, c; > 2. E quanto maior mn, melhor será 
o tempo de resposta para um erro diferente de zero. 
Os autores de [15] aplicam o SMC para o controle de posição de um motor DC. Usam 
freqüência variável, não fazendo qualquer abordagem para o SMC em freqüência ﬁxa. 
O SMC com integrador não é usado pela maioria dos trabalhos já realizados com este tipo 
de controle. Intuitivamente, deduz-se que, como o sinal s(t) resultante da superficie de 
deslizamento tende a ser .nulo pela própria tendência de estabilidade intrínseca ao tipo de 
controlador, e a medida s do estado das variáveis do sistema é proporcional ao erro, o erro 
naturalmente deveria tender a zero na mesma proporção que o sinal s(t) o tende. Assim, não há 
razões claras e fundamentadas acerca do uso do SMC com integrador na literatura. Inclusive 
neste presente trabalho o resultado por simulação com o uso do SMC com e sem integrador são 
praticamente idênticos.
l 
Fez-se uma abordagem do SMC usando integrador com os objetivos de conhecer o seu uso 
no SMC e de oferecer uma documentação a respeito do mesmo. Embora no presente trabalho 
conclui-se da não necessidade do integrador, apresentam-se análise e resultados com e sem o uso 
do integrador. Isto também se deve ao fato de que houve um amadurecimento próprio acerca da 
teoria e implementação do SMC, fazendo-se necessário documentá-la em função da possível 
continuidade e aproveitamento deste trabalho.
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4.6 - DINÂMICA Do SISTEMA coNTRoLADo E LEI DE coNTRoLE. 
~ Necessariamente o sistema deverá estar no modo deslizante s(t) = O (idealmente) ou no 
mínimo no estado dinâmico quase-deslizante para todo o tempo subseqüente após o encontro 
com s(t)=0. E, se s(t)>\¡¡|s(t)|, a condição de convergência ss'(t)<0 deverá acontecer para que 
s(t)S\p|s| (idealmente, s(t)=0) e manter-se dentro deste limite. A situação s(t)>\y|s| acontece 
quando ocorre uma grande perturbação, por exemplo em um inversor com carga não-linear. 
A aceleração do sistema, a dinâmica do sistema realimentado, é dada por [l][l0][l l][l3]: 
ii : S'(t)Is=0 = O d s=‹› (439) 
O sistema realimentado possui a dinâmica da superfície de deslizamento, a menos na 
ocorrência da situação de s(t) > \p|s(t)\ ( uma grande perturbação instantânea no sistema onde a 
constante de tempo da planta sendo mais lenta normaliza a resposta nesta situação). Porém, 
idealmente, se a freqüência da variação da estrutura tender ao inﬁnito depois de atingida a 
condição s(t) = 0, o sistema' jamais deveria estar com s(t) ¢ 0. 
Da solução formal da equação (4.39) obtém-se a lei de controle equivalente ueq. 
Os sistemas realimentados podem ser representados por [1]: 
X(n) = f(X,lí) + b(X,t)l1 (440) 
Particularizando a equação (4.40) para a planta em questão, o inversor de tensão 
anteriormente modelado, tem-se: 
v$"(t) = ‹››z,(E- \/s(t)) +b(vs(f).t)u (4.41) 
f = «›,2(E- v,(i)) (4.42) 
2 1 
co = --- (4.43) O LOCO 
Para o SMC,
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u= (4.44) 
u' v t se s(v t>0 _ 
{u+(vs,t) se s(vs,t) < O 
( S. ) S. ) 
Onde no inversor de tensão u+ = E, e u' = -E, sendo a conseqüência do funcionamento do 
princípio do SMC (VSS) e também a modulação do sinal de referência. 
A condição (4.44) em uma VSS faz com que a derivada de s(t), (ds/dt), mude 
instantaneamente de sinal a cada vez que ocorre s(t)¢0 (idealmente), ou seja, sempre que s(t) 
muda de sinal, sua derivada deverá também mudar. Esta equação (4.44) é a possibilidade prática 
de toda a teoria do controle por modo deslizante. 
4.6.1 - LEI DE CONTROLE USANDO INTEGRADOR. 
Das equações 
ds
, 
ago = s (t)\s=0 -Ho (439) 
s(t) = (É + 7»)2( _ts(t)dp) = s'(t) + 2Xa(t) + X2 £e(t)dp, por exemplo. (4.37) 
Obtém-se 
s'(t) = z"(¢) +2xz'(r) + ›.2z(¢) (445) 
Substituindo (4.42) em (4.4l) 
v"s (t) = f+ bu (4.46) 
Reescrevendo (4.42) com s(t) = vref (t) - vS(t) 
s'(r) = v,e,"(t) - vs "(t› + 2›.z'‹t› + xzzu) (441) 
Substituindo (4.46) em (4.47) e ueq = bu com a condição (4.39) 
v,e,"(t) - f- ueq + 2xz'(t) + ›.2z(r) = o 
ueq = vw, "(t) _ f + 2Àz'(t) + xzzu) (4.4s)
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Reescrevendo (4.46), 
vs"(t) =f+ueq (4.49) 
Com (4.49) em (4.48) obtém-se o sistema em malha fechada: 
v,"(t) = v,,,f"(t› + 2xz'(t) + ›3z(t) (450) 
A dinâmica do sistema portanto só depende do erro, da escolha da superfície de controle 
(sua ordem n, com ou sem integrador) e dos parâmetros da mesma. 
Seja o modelo fm de uma planta real f. Assim, de (4.48), a lei de controle equivalente 
modelada Ueqm é: 
um = v,,f"(t) -fm + 2xz'(t) + ›3z(t› (451) 
Assim a lei de controle para a VSS é dada por: 
ueq = ueqm - Ksign(s) (4.52) 
Na prática, por exemplo no inversor de tensão, -E < ueq < E . A constante K é o ganho de 
tensão, a quantidade de energia a ser enviada ou retirada num instante. A parcela -Ksign(s) 
refere-se à variação da estrutura (V SS), à comutação dos interruptores. 
Com (4.52), (4.5l) e (4.46) em (4.47) resulta: 
s'(t) = v,,,"(t) - (-f + vw, "(0 + 2xz'(t) + ›3z(t) - Ksign(s)) - fm + 2xz'(t) + ›@z(t) (453) 
s'(t) = Ksign(s) - f + fm (4.54) 
Da condição ss'(t) < O em (4.54) 
ss'(t) = K|s| + s(t)(fm - f) < O 
K|S| > S(t)(f - fm) 
Portanto, 
K > |f- fml (455) 
A inequação (4.55) mostra que aumentando as incertezas da planta ( | f-fm | ), ou seja a 
diferença entre a planta real e a planta modelada, a constante K deverá também atnnentar a ﬁm
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de que se assegure a total dependência da dinâmica do sistema da superfície de deslizamento e 
seus parâmetros [1][18]. 
4.6.2 - LEI DE CONTROLE SEM INTEGRADOR. 
Das equações (4.39) e (4.5) 
s'= s" +?»e'= O (4.56) 
s = vrcf - vs (4.57) 
s'= v',ef -v'S (4.58) 
Substituindo (4.39) em (4.56), vem: 
s" +?te'= 0 (4.59) 
Substituindo (4.58) em (4.59), vem: _ 
v' 'S = v",,, +Àz' (4.60) 
As mesmas aﬁrmações sobre a equação (4.50) são obtidas em (4.60): a dinâmica do 
sistema só depende de 7» (parâmetro da superficie de deslizamento) e da forma da superfície de 
deslizamento. Assim, a dinâmica do sistema realimentado, para pequenas perturbações, só 
depende da superfície de deslizamento, e não da planta. 
4.7 - CoNcLUsÃo. 
As duas principais vantagens do SMC [(4.27) (4.44) (4.50) (4.55) (4.60) [l][l0][11][17]] 
são sua estabilidade intrínseca (4.34) e robustez no que tange a variação de parâmetros e 
dinâmicas incertas da planta . Sua principal desvantagem é a significativa variação da freqüência 
(para modulação em freqüência) com o ponto de operação e/ou variações de carga [l7]. 
As vantagens indiscutíveis do SMC aplicadas na Eletrônica de Potência são [l9]: 
estabilidade frente à variação da fonte de alimentação e/ou da carga, robustez, boa resposta 
dinâmica e implementação simples (para controladores digitais os cálculos são mínimos como 
também a memória necessária para efetua-los [1 8]). Suas desvantagens se constituem na natureza 
de saturação ("bang-bang"), na freqüência de comutação dependente do ponto de operação, na 
possibilidade dos erros estáticos afetarem o controle das variáveis e, principalmente, no projeto
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dos parâmetros da superfície e outros ganhos da malha de controle devido à complexidade da 
teoria do SMC na aplicação.
i 
O SMC já há muito vem sendo usado na área de Acionamento Elétrico e está crescendo 
vertiginosamente na aplicação no controle das estruturas na área da Eletrônica de Potência. Até 
agora poucas pesquisas foram realizadas para solucionar a desvantagem deste controle amar com 
variação da freqüência de comutação, para tomá-lo mais competitivo em sua aplicação. 
Entretanto, as soluções são complicadas e, por exemplo o projeto de [19] não assegura uma 
freqüência ﬁxa, e sim uma estabilização da freqüência numa pequena faixa por meio de sinais de 
sincronização extemos. Contudo, os resultados obtidos pela maioria dos trabalhos usando o SMC 
na aplicação em estruturas de Eletrônica de Potência são satisfatórios em relação a outros tipos 
de controle.
I 
CAPÍTULO 5 
coNTRoL1‹: PoR Mono DESLIZANTE E FREQÚÊNCIA Fim 
5.1- INTRODUÇÃO: 
O projeto e implementação do controle do inversor de tensão apresentado no capítulo 3 
deverá atender as seguintes exigências: 
a) simplicidade de implementação e baixo custo; 
b) resposta dinâmica rápida; 
c) estabilidade para qualquer carga (inclusive não-linear) ou perturbações; 
d) controle de uma única variável (a tensão de saída); 
e) freqüência de comutação ﬁxa. 
O SMC clássico oferece simplicidade de implementação, pois basicamente se constitui em 
um bloco "proporcional derivativo ideal" (compensador) com sua saída conectada a um bloco de 
histerese, de onde provém 0 sinal de comando para os interruptores (Fig.5.l); resposta dinâmica 
rápida, pois tendo característica derivativa prevê o estado posterior; e estabilidade para cargas 
não-lineares, pois o princípio do SMC a possui de forma intrínseca, desde que sua lei de controle 
esteja em confonnidade com a lógica do modo deslizante. Obviamente, se o comando para variar 
a estrutura (V SS) origina-se de um bloco de saturação (a histerese executando a condição prévia 
ss'(t) < 0), a modulação ocorrerá em freqüência (MF), e não por largura de pulsos (PWM). 
Referência O erro compensado: S Estefese Saida+ 
Fig. 5.1 - Diagrama de Blocos SMC com histerese generalizado. › 
Um dos principais inconvenientes do SMC, do ponto de vista da Eletrônica de Potência, 
deve-se a sua modulação em freqüência. Dependendo do ponto de operação, por exemplo, de um 
inversor, a freqüência de comutação naturalmente é adaptada pelo controle (FM). Com relação à 
implementação do controle em conjunto com a eletrônica de potência, existe uma grande 
dificuldade em adaptar o controle (lei de controle) com os limites da freqüência de ação dos
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atuadores da planta (dos interruptores, e até mesmo do projeto em si da estrutura de potência e 
seus elementos passivos)[20][23]. Assim, uma das maneiras de solucionar a adaptação ótima do 
SMC à Eletrônica de Potência, sem prejudicá-la, é tomar a freqüência de comutação ﬁxa, 
possibilitando também o controle com comando por sobreposição de pulso (controle por 
defasagem). 
O SMC exige inevitavelmente a presença da histerese, da descontinuidade da lei de 
controle. Da equação (4.52), a parte descontínua "-Ksign(s)" toma possível a condição de 
estabilidade (permanência no modo deslizante) ss'(t) < 0. A natureza de saturação "bang-bang" 
do SMC reside justamente neste princípio fundamental. As plantas da Eletrônica de Potência 
possuem a mesma característica: sua variação'no tempo (VSS). Elas, a grosso modo, podem ser 
tratadas como se fossem relés. Nesta abordagem do SMC, baseia-se em que, existindo o modo 
quase-deslizante ss' S \P|s|, e tornando a freqüência da variação da estrutura ( "-E" ou "E" no 
caso do inversor de tensão) perante a variável de interesse tão alta quanto possível (no SMC ideal 
a freqüência tende ao inﬁnito), é possível o SMC com freqüência ﬁxa. Pois a variação no 
inversor do sinal da tensão E é a atuação da parte descontínua "-Ksign(s)". 
5.2 -ALGUMAS SOLUÇÕES PARA SMC FREQÚÊNCIA FIXA. 
Raras são as soluções propostas para tomar o controle SMC atuando em freqüência ﬁxa. 
As soluções estudadas serão rapidamente esplanadas a seguir. 
5.2.1 - SMC PARA coNvERsoR DC/DC: CÚK E SEPIC [16]. 
A referência [16] aplica o SMC nos conversores Cúk e Sepic. Nesta referência é proposta 
um esquema geral de controle para ambos os conversores, controlando a corrente e a tensão de 
carga. A forma de compensação (implementação da lei da superficie de deslizamento), diferente 
da abordagem do presente trabalho, é composta pela soma da corrente e do erro de tensão, onde o 
caráter derivativo é dado pela componente da corrente. Encontra-se uma lei de controle (lei de 
comutação, s(t)=0) em função da corrente e da tensão, sendo, portanto, um controle multi- 
variável. Usa um bloco proporcional integral para eliminar o erro estático após o sinal do 
compensador (s(t)). O sinal da saída do bloco PI (Proporcional Integral) é somado com um trem
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de pulsos extemos para sincronização. O sinal resultante da soma entra em mn bloco de histerese 
gerando assim o comando para os atuadores (interruptores). A freqüência ﬁxa obtida deve-se ao 
trem de pulsos externos somados com o sinal do PI. Sempre que a amplitude do sinal do PI for 
inferior à amplitude do trem de pulso de sincronização, a freqüência é ﬁxa e correspondente à 
freqüência do trem de pulso extemo. Quando isto não ocorre, na presença de uma grande 
perturbação, perde-se a sincronização. No diagrama de blocos da Fig.5.2, entre o somador, cuja 
saída é "W", e o bloco de histerese, há um bloco integrador (PI) e mn somador, o qual soma a 
saída do PI com o sinal extemo de sincronização. Depois desta soma, o sinal resultante entra no 
bloco de histerese. Os autores asseguram somente freqüência ﬁxa para o regime permanente. O 
interessante deste trabalho é: 
a) o bloco PI após o sinal resultante do compensador (s(t)), pois talvez neste tipo de 
controle SMC, diferenciando do controle linear clássico, os blocos pertencentes à malha 
fechada podem não ter uma inﬂuência tão decisiva, em termos de estabilidade e resposta 
dinâmica; 
b) o diagrama esquemático geral do projeto da malha de controle. 
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Fig. 5.2 - Diagrama de blocos da malha de controle de [16].
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5.2.2 - SMC PARA UM 1NvERsoR DE TENSÃO A TRÊS NÍVEIS [2l]. 
O trabalho [21] propõe uma modulação a três níveis (os pulsos de comando são por 
defasagem, "phase-shift", freqüência ﬁxa), usando o princípio SM (Sliding Mode) com a 
superfície de deslizamento implementada pela soma: erro de tensão de saída, erro da corrente de 
carga e erro da corrente do indutor do ﬁltro. Portanto, três sensores são usados. O circuito de 
controle é relativamente complexo: possui dois blocos de histerese sincronizados entre si, 
formando duas malhas distintas de freqüênciaras quais devem ser sincronizadas por uma terceira 
malha de controle. Possui também um limitador de corrente que ao atuar deteriora sensivelmente 
a tensão de saída. Estas informações são obtidas nas próprias ﬁguras apresentadas pela referência 
[2l]. 
+ da Re de 
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' + da saída 2 
Controle para 
+ O } interruptores fase l 
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Fig. 5.3 - Diagrama de blocos da malha de controle de [21].
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5.2.3 - INVERSOR DE TENSÃO PWM A Dois NÍVEIS coM SMC [17]. 
Neste trabalho, as variáveis controladas são a corrente no indutor do ﬁltro, a corrente de 
carga e a tensão de saída (capacitor do ﬁltro de saída do inversor). A implementação da lei da 
superfície de deslizamento compõe-se pelo arranjo das três variáveis, sendo que a corrente do 
indutor do ﬁltro é a componente de maior importância. Usa um bloco de histerese implementada 
por um ampliﬁcador operacional de transcondutância (OTA - Operational Transcondutance 
Ampliﬁer). Os resultados obtidos são bons. Para tomar a freqüência ﬁxa, mn sinal, também de 
freqüência ﬁxa, soma-se ao sinal "s(t)". Não se pode concluir que a freqüência será ﬁxa para 
qualquer distúrbio. Em termos de implementação do SMC, é uma boa solução. 
p .L p I! Cl°°k-› T1 W V M V f + + _/ + +V¢ T O 2 u _ + _ r 
- 13 ﬂ _ 1 L 
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Fig. 5.4 - Diagrama de blocos da ma/ha de controle de [17]. 
5.2.4 - INvERsoR DE TENSÃO SMC coM oBsERvA.DoR [23]. 
Na referência [23] realiza-se uma boa análise matemática do controle e suas implicações. 
Realizam-se passos além da análise e do projeto de implementação na referência [l7], 
aproﬁmdando signiﬁcativamente a parte matemática e a estratégia de controle. Através da largura 
de histerese na comparação do sinal "s(t)", deduz-se uma relação entre parâmetros do controle e 
do inversor de tensão, a ﬁm de determinar a freqüência de comutação. Usa a mesma estratégia de 
[16] e [17] para tomar a freqüência ﬁxa. Um sinal de distúrbio a três níveis é adicionado ao sinal 
"s(t)". Também apresenta uma relação para determinar a amplitude do sinal extemo de
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sincronização a ser somado em "s(t)", relação omitida em [16] e [17]. A amplitude do sinal de 
distúrbio garante a freqüência para possíveis perturbações de amplitudes elevadas na planta. 
A malha de controle além de monitorar a tensão de saida do inversor (tensão no capacitor 
de ﬁltro), mede a corrente no indutor do ﬁltro. Interessante é a introdução na malha de controle 
de um "observador", diminuindo em um o sensoramento de variáveis em relação a [17]. Pela 
tensão no capacitor de filtro obtém-se uma imagem da corrente que, subtraindo da corrente 
medida no indutor de ﬁltro, determina a corrente de carga. Segundo [23], o "observador" reduz o 
"chattering". 
Vref C1 + /' + C2 S C2 ' 
+ . _ _ Lnmtador 
Sinal pf os V d . C interruptores
Ô 
1::
' 
Vc
u 
11: 
Fig. 5.5. - Diagrama de blocos referente a proposta de [23]. 
5.3 - A ESTRATÉGIA DA MALHA DE coNTRoLE USANDO 0 SMC-PWM. 
As várias soluções de malha de controle usando o princípio SMC, tanto nos controles 
multi-variáveis como no controle de uma única variável, freqüência ﬁxa ou não, possuem a 
seguinte malha fechada de controle generalizada:
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Saida 
Entracla erro compensador s Geração (13 
- + (Superfície de deslizamento) 
pulsos pf Planta 
os Atuadores 
Fig. 5.6 - Diagrama de Blocos SMC usual. 
Esta estratégia de controle trabalha com o sinal de "s(t)" executando duas funções: primeiro 
a função de corrigir a saída (a questão da saída seguir a entrada); segundo, a função de estar 
portando em sí o valor da referência (o sinal a ser modulado), a ﬁm de gerar pulsos portadores 
do sinal modulado, capazes então de levar a planta (inversor) a seguir a referência. Como 
consequência, o valor instantâneo de "s(t)" será diferente de zero, ou seja, o princípio s(t) = 0 
(condição da saída seguir a entrada, ou estabilidade do sistema controlado) tende a ser burlado. 
Entretanto, quando o bloco de geração dos pulsos para os atuadores for uma histerese, o sinal 
"s(t)" deixa de necessitar a segunda função, de conduzir o sinal modulado. Pois faz 
automaticamente a modulação de maneira intrínseca. Aqui reside a razão do uso da histerese 
após a superfície de deslizamento: independentemente de executar a modulação, 0 erro tende a 
zero e, conseqüentemente, "s(t)" também. 
Uma das formas mais tradicionais de gerar pulsos para os atuadores da planta, numa 
freqüência ﬁxa é comparar o sinal compensado (0 sinal do erro após o controlador) com um sinal 
dente-de-serra. Usa-se este método pelos seguintes motivos: 
a) simplicidade de implementação; 
b) a existência de circuitos integrados dedicados; 
c) inevitavelmente garante a freqüência ﬁxa na comparação; 
d) a freqüência desejada facilmente é determinada, a mesma do pulso dente-de-serra. 
Para fugir da complexidade e incertezas de assegurar indiscutivelmente a freqüência ﬁxa 
dos métodos apresentados nos ítens 5.2.1 a 5.2.4, e ainda mais, só monitorando uma variável de 
estado do inversor, optou-se em usar, no bloco de geração dos pulsos para os atuadores, um 
bloco composto pela comparação, do sinal de s(t) mais o sinal de referência, com uma onda
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dente-de-serra, como mostrado na Fig. 5.7. Com esta estratégia de malha fechada de controle, 
além de proporcionar a modulação do sinal de referência, o sinal de s(t) tende a zero, c 
conseqüentemente também o erro, sem ir contra o princípio do SMC (conforme demonstrado no 
capítulo 4). Esta estratégia faz o mesmo papel da histerese, com a vantagem de assegurar, de 
maneira fácil, a ﬂequência ﬁxa. A malha de controle proposta está a seguir: 
Saída 
Ã l _ + Spwm P “NI 
` 
.". e o 
Referencia 0 erro S 0 Comparador Inväüf +
T 
Referencia Sinal 
dente-de-serra 
Fig. 5. 7 - Diagrama de Blocos da estratégia de controle proposta SMC. 
Nota-se, então, que o sinal de referência é somado duas vezes na malha de controle. A 
razão disso, é proporcionar a modulação e a compensação. Então, pode-se dividir a estratégia 
de controle em malha fechada como a soma dos dois sinais (ou de duas funções distintas) da 
seguinte forma: 
a) Modulação do sinal de referência. 
Sinal PWM 
+ relativo à 
r 
referência 
Referência U Comparador+ 
Sinal 
dente-de-serra 
Fig. 5.8 - Diagrama Esquemátíco da Modulação do Sinal de Referência.
49 
b) Realimentação do sistema. 
. + . 
Refefênçm erro compensado: + Sinal PWM 
' 
(SMC) O C°mPafad°f referente ao erro compensado 
t 
dente-de-serra 
Saida 
Fig. 5.9 - Diagrama Esquemático da realimentaçäo do Sistema. 
A inconveniência desta estratégia de controle, e de qualquer outra usando comparação com 
o sinal dente-de-serra, é a variação do sinal s(t). Ela não pode ser abrupta dentro de um período 
do sinal dente-de-serra, deﬁnidor da freqüência ﬁxa de comutação dos interruptores da estrutura 
de potência. A solução deste inconveniente está em limitar a ondulação no capacitor de saída do 
inversor (Co) e projetar o compensador com a característica derivativa menos inﬂuente possível 
(baixo ganho da parte derivativa) na implementaçào da lei de comutação. Em outras palavras, 0 
sinal dente-de-serra só pode sofrer a intersecção, pela soma dos sinais s(t) e referência (spwm(t)), 
uma única vez após o início do período do sinal dente-de-serra, TS. Este problema aparentemente 
não existe quando há a' histerese em vez da comparação com uma onda dente-de-serra (vd). 
Quando o sinal s(t) passa por um bloco de histerese, a amplitude do erro máximo é ﬁxada pela 
largura da histerese. Sempre que o sinal s(t), proporcional ao erro, atinge o valor da largura da 
histerese, ocorre tuna ordem de mudança de estado dos interruptores.). No caso do inversor de 
tensão a dois níveis, a tensão aplicada entre os pontos "a" e "b", Vab, mudará de polaridade. Se a 
tensão no instante anterior à ordem de mudança estava -E, passará a E, e vice-versa. De maneira 
simples, quanto menor a largura de histerese, menor é o erro tolerável, bem como maior será a 
freqüência média de comutação. Idealmente, a largura da histerese deveria tender a zero tornando 
o "chattering" inexistente, isto é, a permanência no estado s(t)=0. Portanto, a freqüência de 
comutação com o uso da histerese tende a ser muito variável. Além disso, se houver uma 
tendência de grande ondulação ("chattering" ou grande perturbação), a freqüência de comutação 
tenderá também a ser elevada. Como há a necessidade de limitar a freqüência de comutação, 
além de outras solucões dever-se-á limitar a ondulação da tensão de saída. A modulação em
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freqüência, por um lado toma simples o projeto da superfície de deslocamento, a menos dos 
limites para a frequência, e por outro lado diﬁculta O projeto da planta (estrutura de potência com 
seus elementos passivos e limite de carga). Acima foi dito que a mudança do sinal de s(t), com 
uma malha de controle usando o bloco de histerese, aparentemente não traz problemas. Quando 
se usa o bloco de histerese, percebe-se que a alta razão de variação do sinal s(t), juntamente com 
sua amplitude, conduz também à alta variação da mudança de estrutura. A referência [23] 
apresenta uma relação da freqüência de comutação com os outros parâmetros relevantes da planta 
e controle. É, para este tipo de estratégia de malha de controle usando o bloco de histerese, uma 
ótima ajuda na delimitação do projeto do controlador/planta. 
Na indústria, este tipo de controle (SMC) com a comparação com pulsos dente-de-serra, já 
vem sendo usado. Há pouco conhecimento teórico e, conseqüentemente, de metodologia de 
projeto, bem como suas razões de como funciona. 
Uma contribuição relevante deste trabalho reside na soma da referência após a 
compensação, a ﬁm de desempenhar a função de modulação. 
5.4 - METODOLOGIA DE PROJETO Dos PARÂMETROS DA MALHA DE 
CONTROLE (E DA ESTRUTURA DE POTÊNCIA). 
O SMC caracteriza-se por trazer diﬁculdades no projeto de implantação do seu princípio, 
talvez por estar ainda oculto em seu conhecimento ou ser intrinsecamente de difícil acesso. A 
referência [24] aﬁnna que a técnica SMC já se tomou madura e pronta para ser aplicável. Só o 
princípio do SMC está bem solidiﬁcado em sua ftmdamentação e compreensão. Nos artigos 
disponíveis publicados na área de eletrônica de potência, o princípio e ﬁmdamentação do mesmo 
costumam estar presentes, e quando se dá um passo adiante, a matemática envolvida é de difícil 
acesso e obscura. Geralmente são bastante teóricas no princípio e pobres no projeto de 
implementação da mesma, sem fundamentar 'e explicar suﬁcientemente a solução encontrada. 
Raramente existe uma metodologia objetiva do projeto da lei de controle/planta, principalmente a 
cerca dos ganhos envolvidos. Um exemplo de uma boa metodologia está em [23]. Na área de 
acionamento elétrico, O SMC e sua implementação parecem estar mais solidiﬁcados.
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A metodologia apresentada neste trabalho está relacionada estritamente com o inversor de 
tensão e seu ﬁltro de saída. 
5.4.1 - CoNs1DERAÇoEs E ESCOLHA Dos PARÂMETROS DA SUPERFÍCIE DE 
DESLIZAMENTO E GANHOS. 
A superñcie escolhida é do tipo clássico, a seguir apresentada no domínio da freqüência: 
a) Sem integrador 
Ê = 1+ fi (5. 1) 
8 co¡ 
b)Com integrador 
‹1+i›‹1+~°~› 
5 0°' 11 9°' m2 _: K¡m__L___ﬂ___ (52) 
s o' 
Escolheu-se apresentar a análise da implementação da superfície de deslizamento no 
domínio da freqüência, porque a metodologia de projeto baseia-se no Diagrama de Bode (análise 
no domínio da freqüência complexa). 
Na Fig.5.l0 encontra-se um diagrama de blocos da malha fechada de controle/inversor 
modelados. 
o G1 0 V'°“°) 3” _ + - +
+ 
Vref(o) 
Vs(o) 
Vsm(<-7) 
G4 H G3 H G2 
Fig. 5.10 - Diagrama de Blocos do Sistema Realimentado. 
Onde 
G1: ganho em função de G2,G3 e G4.-
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G2: ganho entre o sinal dente de serra e o sinal modulado compensado. 
G3: ganho DC, índice de modulação DC do inversor. 
G4: ganho do medidor. 
INV: inversor, ﬁltro de saída, carga e fonte de alimentação DC. 
Deﬁnições e considerações: 
a) GDC: Ganho calculado para a tensão de saída máxima, para o caso do inversor alimentar 
continuamente uma carga com a amplitude máxima da tensão. Este ganho é igual ao máximo 
índice de modulação do inversor Mmax, ou seja, no caso de tensão senoidal para o valor de pico 
da senóide. 
VS 
b) M: índice de modulação. O índice de modulação, para a baixa freqüência (fo), permite 
ajustar o valor eﬁcaz da tensão de saída (vs) para um valor desejado a partir de uma tensão ﬁxa 
de entrada E do inversor, e vice-versa. 
M.-zi 5.4 E ( ) 
c) Mi: índice de modulação instantâneo variável. A razão cíclica variando, cria a 
possibilidade de que para uma dada tensão de entrada E, a tensão de saída AC de baixa 
freqüência possa variar de amplitude. Assim 0 S Mi S Mmax. 
A robustez do controle é função da constante K (capítulo 4). Quanto maior for K, o 
controle toma-se mais insensível às incertezas de dinâmicas não modeladas. K é um ganho, 
representando a quantidade disponível de correção instantânea necessária para a estabilidade do 
sistema. Isto é, a quantidade de energia por unidade de tempo (potência) transferida da fonte à 
carga. No inversor de tensão, tendo em vista principalmente as cargas não-lineares, significa a 
quantidade de energia que pode ser enviada à carga num instante; Neste caso, K é ﬁmção da 
tensão de entrada (fonte), do indutor de ﬁltro (limitador da potência instantânea a ser enviada), 
do capacitor de ﬁltro (armazenador de energia), da freqüência de comutação, da tensão Vab ser a 
dois ou três níveis e, obviamente, da carga (solicitadora de energia instantânea). A frequência de
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comutação e a forma de onda da tensão Vab são deﬁnições geralmente pré-estabelecidas. O 
capacitor de ﬁltro não deve armazenar grande quantidade de energia. E não é interessante retirar 
energia do mesmo, em vista da distorção da forma de onda da tensão que isto poderia gerar. Os 
dois elementos mais relacionados com a escolha de K são a tensão de entrada E e o indutor de 
ﬁltro Lo. Quanto menor Lo maior a corrente, num intervalo de tempo, que poderá passar por ele. 
Quanto maior E, maior a diferença de potencial no indutor (aumenta a corrente instantânea) e 
maior o nível de tensão contínua Vab. Todas estas considerações já foram analisadas no capítulo 
3. Isso foi relembrado para que a seguinte consideração possa ser usada como regra, e ao mesmo 
tempo dizendo de sua veracidade do ponto de vista do controle. 0 pior caso de funcionamento do 
inversor, relativamente ao controle e às incertezas de dinâmicas e parâmetros não modelados, 
ocorre quando a tensão está no pico da senóide, com Mi = Mmax. Pois neste ponto de operação, 
há a menor quantidade relativa por unidade de tempo transferível de energia. Assim, para 
qualquer outro ponto de operação, Mi < Mmax, o controle é mais robusto e seu desempenho é 
melhor. Portanto, a metodologia de projeto do controle é feita para este ponto crítico, graças 
também ao funcionamento do inversor em freqüência fixa. 
A metodologia de projeto é simples porque: 
a) baseando-se no ponto de operação M¡=Mmax, o ganho em malha direta do 
controle deve ser unitário; 
b) a eﬁciência do controle projetado é obtida pela característica derivativa da 
superfície de deslizamento; 
c) o compensador (SD - Superfície Deslizante) é mais rápido que a planta 
(inversor mais o ﬁltro de saída), de modo a antecipar as ordens de comando dos 
interruptores em relação ao erro. 
d) Como conseqüência, as ordens de comando estão sempre corrigindo 
antecipadamente, procurando tirar o máximo de desempenho do inversor. Portanto, o 
"chattering" tem a mesma freqüência de comutação quando em regime. 
e) Qualquer evento em que haja um transitório de amplitudes mais elevadas (erro 
muito grande, como por exemplo carga' não linear), a estratégia de controle propicia uma 
saturação de duração determinada pelo controle, ainda sempre adiantado (isto será visto 
mais adiante nos capítulos 6 e 7). 
Portanto, em qualquer situação deve-se garantir a predição do controle no tratamento do 
erro. O pólo do ﬁltro de saída não inﬂuencia a predição da superficie de deslizamento, pois
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pertence à planta. O controle simplesmente vê um limite de energia a ser transportada à carga 
(fonte E e o indutor Lo). Assim, as duas normas principais da metodologia de projeto são: 
a) em regime permanente, garantir ganho unitário para o ponto crítico de operação, 
Mi=Mmax›
u 
b) dotar o controle com capacidade de predição. 
A primeira se dá na determinação correta dos ganhos em malha direta. A segunda ocorrerá 
sempre, em que satisfazendo a primeira norma, o posicionamento do "zero" (derivador) esteja em 
uma freqüência menor que a de comutação. 
5.4.2 - PAssos Do PROJETO Do INVERSOR/CONTROLE PARA A SUPERFÍCIE DE 
DESLIZAMENTO COM INTEGRADOR. 
As seguintes especiﬁcações e escolhas já devem ser conhecidas: 
- Variação permitida da tensão E de entrada, AE. 
- Freqüência de saída do inversor, fo. 
- Freqüência de comutação, fs. 
- Resistência de condução do interruptor-(Mosfet), RD(0n). 
- Potência de saída, P0. 
- Indutor do ﬁltro de saída do inversor, LO. 
- Razão cíclica máxima/mínima, Dsatmax. 
1 - Primeira determinação da tensão mínima de entrada do inversor E1m¡n 
E 2 Elmin (5.5) 
E1 min = Vsp + AE + AEq (5.6) 
Onde AEq se constitui na soma das quedas de tensão da malha interruptores, cablagem e 
indutor de ﬁltro. 
2 - Amplitude máxima da tensão de referência e ganho do medidor G4. 
A amplitude máxima da tensão de referência (Vrefp) deve ser a maior possível, pois é 
interessante que o ganho G1 (existente para tomar o ganho em malha direta unitário) não seja
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elevado. Pois do contrário, poderá ampliﬁcar possíveis ruídos ou levar dispositivos eletrônicos à 
saturaçao. Então,
V G = ifP; (5.7)4 
Vsp 
3 - Tensão de saturação Vsatpwm, tensão de pico da onda dente-de-serra Vdp e a razão 
cíclica máxima/mínima possível (saturação) Dsatmax. 
A tensão de saturação e a razão cíclica máxima estão diretamente relacionadas. A tensão de 
saturação Vsatpwm deve ser maior que a tensão de pico de referência. A seguinte ordem de 
grandeza precisa ser respeitada: 
ÍVDP- Vs atpwm) 
ZVDP ie 
Ts 
Fig. 5.11 - Triângulo dente-de-serra auxiliar. 
Vrefp < Vsatpwm < Vdp (5-8) 
Pela semelhança de triângulo (F ig5.1 1), obtém-se 
2Vdp (vdp _ Vsatpwm) -_ = í--_ (59) 
Ts tDsat
T 
tDsat = §\Ê_(Vdp "Vsatpwm) (5-10)
P 
DSM =1-1% ‹5.11›
S 
Substituindo (5.l0) em (5.l 1), vem:
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(Vó -V ) 
Dsatmax =1-~ (5-12) 
4 - Ganho entre o sinal dente-de-serra e o sinal modulado compensado G 2. 
Considera-se apenas o sinal de referência sendo comparado com o sinal dente-de-serra, 
desprezando o sinal s(t), pois supõe-se o sistema em regime. Pela semelhança de triângulos 
(Fig.5.12) como realizado acima, a razão cíclica de regime é dada por: 
(VDP - Vrefp)% 
Ts 
Fig. 5.12 - Triângulo dente-de-serra auxiliar. 
šV‹f_››_<V¿í (513) 
Ts tDr
. 
v -v 
to, = TS (Lzvd-í"-*ff-*l (5.14)
P 
:Ilê Drmax =l- (5.15) 
Substituindo (5.14) em (5.l5), vem: ' 
D _1_ÉY£'âf››_) rmax " Zvdp (5 -16) 
O ganho G2 então é: 
G2 = Drmax
5 - Segunda determinação da tensão mínima de entrada do inversor E zm,-n. 
E > Ezmin > Eimin ' (5.l8) 
Considerando o inversor de tensão operando com tensão Vab a dois níveis, e fs >> fo. 
. 
|‹--í--iq E1mm 
1 
Ts Dnnax 
`
I 
- Elmin
I 
l‹ ›¡‹ ›i TS Ts 
Fig. 5.13 - Gráﬁco auxiliar para o valor médio da tensão Vab. 
Da Fig.5.13, a tensão média é dada por: 
Elmin E ~---(D T-(1 D )T) medio- T rmaxs _ rmax s s . 
Emedio = Elmin(2Drmax '_ 1) 
Emedio < Elmin 
Encontrando a tensão Ezmin para que a média seja Elmin com D¡-maX=1, vem:
1 
Tr: (E2minDrmaxTs 
_(1" Dmtax )E2minTs )= E1min 
=À\i¿__ E . 2mm 2DrmaX_l 
Assim, pela teoria do controle E será: 
E 2 E2 min 
6 - 0 ganho de tensão G3 é dado por:
i 
G3 =L 
Vsp 
7 - O ganho de tensão de ajuste G1. 
(519) 
(5.2o) 
(5.21) 
(522) 
(523) 
(524) 
(525)
58 
O ganho em malha direta, inclusive nas proximidades da freqüência de saída fo, deve ser 
unitário, a ﬁm de não atenuar o erro, bem como não ampliﬁcar o "chattering". 
G, = L (527) GZGBG4 
Até aqui determinou-se o ganho de ajuste Gl, para que o ganho total da malha direta fosse 
unitário. 
Vref Vs Vsm 
G2 G3 W G4 
Fig. 5.14 - Diagrama de Blocos da ma/ha direta do sistema. 
8 - Determinação dos parâmetros próprios da superfície (valores dos "zeros" da 
superfície). , 
Quando a superfície escolhida for de n = 2, sem integrador, somente um zero precisa ser 
determinado. A escolha da freqüência do "zero" (para n = 2) seguirá as mesmas diretrizes da 
determinação do zero de maior freqüência para a superfície com n = 3, com integrador. 
Reescrevendo a equação da superfície com integrador no domínio da freqüência, tem-se: 
(1 + i~›<1+~“í-› 
Ê = Kim __°')_m£l____Á'°L1¢2_ (52) 
a o' 
Onde: 
Kim: ganho da superfície de deslizamento. 
cointlz freqüência do primeiro "zero". 
oâimzz freqüência do segundo "zero". 
Na freqüência modulada de interesse de saída do inversor fo, por sofrer um controle 
instantâneo e com característica preditiva, a tensão medida vSm(t) deve ser instantaneamente de 
mesma amplitude e fase que a tensão de referência vref(t). Assim 0 controle poderá atuar na
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forma ideal. Por menor que seja o erro, tanto erro de amplitude e/ou fase, o sinal s(t) deverá 
adicionar proporcionalmente esta quantidade de erro ao sinal de referência, existindo sempre um 
erro instantâneo. Isso seria contrário à teoria do SMC, s(t)¢0. 
Então, 
ÊQ°3l =1+oj‹» (528) 
ﬁ(Jw) fo 
Ganho(dB)/F ase(graus) ' 
1 oo. z - X . 
so.. 
fase t 
eo.. 
4Of=--_z..-...,.._.-_-z-,L-zz.z-tz-z-z-L-zL-,z-t-t-zz-z-zz-,L-tz-z-=.=-t _Tr-z-,ut-L-z.=-=.=-z 
20.. _ 
ganho 
iibn ' 1bh ióoh 1.ÓKh 1Kh iobxh 1.0»/n'¬ 
freqüência 
Fig5. 15 - Diagrama de Bode de ganho e fase desejados para a malha da superfície de deslizamento. 
Garantindo para a superfície de deslizamento o ganho unitário e a fase nula, em regime não 
haverá realimentação de possíveis erros instantâneos. Uma ressalva é feita: a fase poderá estar 
levemente adiantada, mas não atrasada. ' 
A planta possui uma freqüência ﬁxa baixa de saída (fo) e um ﬁltro atenuador da alta 
freqüência de comutação fs ("chattering"). Todo e qualquer distúrbio de freqüência inferior à 
freqüência fs, são classiﬁcados como distúrbios controláveis. Os distúrbios de freqüência 
superior à freqüência fs, são classiﬁcados como ruídos, onde o controle SMC começa a ser 
inoperante. Quando o erro (ﬁsicamente o "chattering") tem freqüência superior a freqüência de 
comutação, isto caracteriza a instabilidade do sistema. 
Seja fe a freqüência do erro. 
A condição de estabilidade do SMC no domínio da freqüência, quando opera com 
freqüência ﬁxa, é dada por:
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fe 5 fs (529) 
Quando fe=fS, o sistema está operando em regime. Para o controle, vS(t)=vref(t), a menos 
da ondulação de saída com a mesma freqüência da comutação. Nesta situação, o ponto P(e,e') 
tende a permanecer no ponto de equilíbrio Pe(0,0) (Capítulo 4). 
Quando fe < fs, há a presença de distúrbios. Entretanto, o sistema não se toma instável. Do 
princípio do SMC, se o ponto P(s,a') estiver distante de Pe(0,0) e fora da reta s(t)=0, ele migrará 
para um ponto pertencente à reta s(t)= O, até atingir a condição de equilíbrio dinâmico Pe(0,0). 
Em termos de freqüência, o distúrbio gera um erro de baixa freqüência, a qual o SMC (pela 
presença da característica derivativa) procurará elevá-la, até que o erro passe a oscilar com a 
freqüência de comutação (caracterizando que~a dinâmica do sistema em malha fechada é dada 
pela forma e pelos parâmetros da lei de comutação [l]). 
EI 
Chattering
s 
sa) 
S(t)=0 
Fig. 16 - Representação da superfície de des/izamrento com 0 chattering. 
Quando fe>fS, o SMC não assegura a estabilidade do sistema. A freqüência de comutação 
passa a ser superior à freqüência pré-estabelecida fs. O sistema, com a estratégia de controle 
apresentada aqui, não chega a total instabilidade. Entretanto haverá comutação dos interruptores 
de forma inadequada. O bloco de comparação com o sinal dente-de-serra poderá passar a ter uma 
função semelhante ao bloco de histerese. 
Pode-se afirmar que: 
a) o "zero" de maior freqüência necessariamente tem uma freqüência menor que a de 
comutação, fs; '
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b) uma freqüência inferior à freqüência do ﬁltro contém componentes não atenuadas, de 
amplitudes relativamente elevadas. Se o "zero" fosse posicionado em uma freqüência inferior à 
freqüência de corte do filtro, o objetivo ﬁltragem de sinal do ﬁltro passaria a ser comprometido. 
Em outras palavras, o "chattering" seria ampliﬁcado. Em princípio, a freqüência do zero deverá 
ser superior à freqüência de corte do ﬁltro de saída do inversor. 
A segunda diretriz para o posicionamento do "zero" de alta frequência é: 
fc < fzz < fs (5.30) 
Pela primeira diretriz, (5.28), exagerando para que não haja nenhum atraso de fase 
provocado pelo integrador,
f 
f =¿ 5.31 21 100 ( ) 
Pela segunda diretriz, (530), vem: 
fzz 5 fs (5.32) 
Trazendo fzz para mais próximo da freqüência de saída fo, o sistema toma-se 
gradativamente mais sensível, até atingir uma condição de fe>fS, uma forma de realimentação 
positiva. Se aumentar os valores de Co e Lo, diminuindo a freqüência de corte fc, se poderia 
trazer este "zero" mais elevado para uma freqüência mais baixa. Entretanto isso não é 
interessante à planta. Quanto mais próximo fzz de fs, menor é C0. 
O ganho Kim é dado por: 
2 6 2 
1+{gí) 1+{-0) J 
Kim 
|nt1 
6 
|nt2 = 1 (533) 
‹F2 xrfo 
Onde, 
com = 21:fzl (5.34)
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0)int2 = znfzz 
Então, 
2 f 
Kim = "2° 2 (536) 
Hpoofo) prvi) 
f0 f$ 
K¡,,,|fo z 3.77 (537) 
A metodologia apresentada acima, ftmdamenta-se nos princípios do SMC e na sua 
adaptação à estratégia proposta de controle em malha fechada. O princípio de funcionalidade e 
razões de sua veracidade foram expostos. A metodologia carece de urna fundamentação 
matemática. Uma das razões desta fundamentação, seria Luna otimização da 
estratégia/metodologia de projeto desenvolvido até aqui, em vista da diminuição da impedância 
de saída do inversor. Isto é, aumentar a freqüência de corte do ﬁltro de saída, principalmente 
objetivando a diminuição do capacitor de ﬁltro C0. 
5.4.3. - LEI DE COMUTAÇÃO E MALHA FECHADA DE CONTROLE SEM 
INTEGRADOR. 
Na Fig. 17 é apresentada a estratégia da malha fechada de controle para o SMC sem 
integrador, no domínio da freqüência.
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+ “°) - +S<‹,›+SPw‹~‹«› 
G + + -_/_ Vref ( (3 ) 
inversa u (sinal PWM) 
G4‹‹=› 
carga
_ 
sinal dente-de-serra
E 
Fig. 17 - Ma/ha fechada para o SMC sem integrador e n=2. 
5.5 - DETERMINAÇAO Do CAPACITOR DE FILTRO C0. 
Uma das desvantagens da metodologia acima exposta é a determinação do capacitor em 
função da amplitude máxima da ondulação da tensão de saída ("chattering"). O parâmetro que 
limita a ondulação da tensão de saída, seguindo a lógica da metodologia/estratégia de controle, se 
constitui no capacitor de ﬁltro C0. 
Do capítulo 3 tem-se: 
AI --E Lmax = 2L°fs 
(5.3 8) 
E2 _ vs,,2 
^'L-f~ = il-TJ O S 
Avsm = -ÊITLÊ-Êﬁ (539) 
S O 
Uma faixa de valores para Co é dada pela seguinte condição: ~5C 5~ (540) 
2 Vs maxconu Lo fs 
O 2 Avs maxcomr fs
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A ondulação máxima da tensão no capacitor de saída em regime, se não for especiﬁcada, 
deve atender a inequação (5.4l). Caso o valor especiﬁcado para a ondulação em regime for 
menor que o da condição abaixo, este deverá ser adotado. 
AVS ma›<c0,m- S (Vsatpwm _ Vrefp) (5 -41) 
co z -^i1“-*°<_- (542) 
zfsziv S m3X COIIÍI' 
A inequação (5.42) está em função de um possível pior caso (carga indutiva pura). Além 
disso, a possibilidade de saturação em regime (para carga resistiva ou a vazio) do sinal spwm 
acontece quando a tensão de referência está com sua amplitude máxima. Assim, assegurando a 
inequação (5.42), garante-se que em regime o sinal spWm(t) não atingirá a tensão de saturação 
Vpsat determinada. 
5.6 - CONCLUSÃO. 
O princípio do SMC é poderoso. A estratégia de controle proposta atende as exigências da 
eletrônica de potência. A metodologia de projeto do controle é simples, ligando estreitamente 
planta/controle. Ela, além de fimdamentar-se nos princípios básicos do SMC, surgiu mais do 
sentimento teórico e prático, do que matemático. Há certos raciocínios mais indutivos do que 
dedutivos. Espera-se que ela possa ser um bom ponto de partida para um desenvolvimento mais 
rigido matematicamente. 
Intuitivamente, uma otimização da alocação do "zero" de freqüência mais elevada e até 
mesmo do ganho de malha direta, poderá contribuir para uma melhor escolha do capacitor do 
ﬁltro de saída do inversor. Em termos de resposta dinâmica, talvez pouco se poderá melhorar, já 
que as ordens de comando para os interruptores sempre estão adiantadas em relação ao erro. 
Como o princípio do SMC é simples, sendo um controle robusto (não é necessário modelar com 
precisão a planta), não há razões para criar uma metodologia de projeto complexa. 
A solução para se obter freqüência ﬁxa parece ser boa. Talvez um estudo de otimização da 
freqüência e outros parâmetros, já realizados por outras fontes [23], seja mais interessante do 
ponto de vista da eletrônica de potência
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Acredita-se que usando a lei de controle equivalente, se possa encontrar relações 
interessantes para melhorar a metodologia de projeto e até mesmo na otimização dos elementos 
do inversor. Por motivos adversos e, reconhecidamente pela falta de um melhor preparo na área 
de controle, não se realizou um estudo mais detalhado. Para esta metodologia e estratégia de 
controle, faltou uma concatenação com a lei de controle equivalente, desenvolvida no capítulo 
4. A aplicação do teorema de Lyapunov poderia, talvez, trazer também importantes 
contribuições.
CAPÍTULO ó 
PROJETO E SIMULAÇÃO 
6.1 - INTRODUÇÃO. 
Objetiva-se, neste capítulo, mostrar importantes detalhes da teoria do SMC e do 
equacionamento do inversor e seu ﬁltro (capítulo 3). Os resultados obtidos permitem avaliar O 
princípio da estratégia de controle e a metodologia de projeto desenvolvidas nos capítulos 
anteriores. 
Simulou-se três projetos, conforme a metodologia proposta. Os projetos, dependendo das 
especiﬁcações inicias, são realizados adaptando-se aos próprios passos da metodologia . As 
condições inicias impostas foram diferentes, com por exemplo, uma limitação maior da razão 
cíclica máxima/mínima. Além de exempliﬁcar a metodologia, fez-se isto a título didático. 
Com o objetivo de validar a metodologia para O caso da superfície de deslizamento sem 
integrador, com n=2, é apresentado um resultado de simulação com as mesmas condições de um 
dos projetos. A equação da superfície de deslizamento escolhida possui O integrador. 
6.2.1 - PRIIVIEIRO PROJETO E SEUS RESULTADOS. 
Este primeiro projeto possui a característica de operação do inversor num estado quase 
ideal, em termos de razão cíclica máxima e mínima. O índice de modulação conseguido é 
elevado, cerca de 0,9. 
6.2.2 - PROJETO. 
Especiﬁcações: 
- fs = 28,8kHz 
- P0 = 200W 
- Lo = 400uH 
- VSef= 110V 
- Dsatmax = 0,99 
- Vdp = 5,2V
' Vsatpwm = 5-IV 
I - Corrente de carga nominal e de pico (resistor nominal de carga e potência máxima 
instantânea). 
10 =_P° =Ê@z1,s2A H VM no 
2 2 
R = &f_ = &>_ = 6059 °" P0 200 
1 =-Vspz-156z2,óA °P Ron 60,5 
P0 =10 vs =2,ó-110\5z4oow m3X P p 
2 - Estimação da queda de tensão no indutor. 
Aluna = Eestimado = 
170 E 7,4A 
2L0fs 2-40040*-2s,s~1o3 
E . 2 _ V 2 2 _ 2 
AILm¡n = 
esnmado sp = 1796 156 
3 š1,4A 2L°EcSmd0fs 2-400-1o .no-23,8-10 
Almed z~;4,3A 
ZLO = 21tf°L° 5 l51mQ 
A1 
AVLP z zLo(1°p +-'èL°) z o,7v 
3 - Determinação do valor do capacitor de saída C0. 
Avsmaxcontr = 2(Vsatpwm _' Vref) = 2(5›l _4›8) = 0›6V 
(ó.1) 
(ó.2) 
(63) 
(ó.4) 
(ó.5) 
(ó.õ) 
(õ.7) 
(ó.s) 
(ó.9) 
(ó.1o)
__ÊI@n___ 5 Co 5 mí 
2 fS AVS ITIEX COIIII' 2 fSAVS max 001111' 
37,óuF 5 co 5 214uF 
Mas a condição correta para a escolha de Co é: 
C0 2 37,6uF 
Co = 40uF (escolhido) 
4 - Determinação da tensão de alimentação E 
Avsmaxz AILW = 71: 3 z3,2v 2.c0-fg 2-3ó,7~1o -23,8-1o 
E > Em = vsp +AvLp +Avsm =15ó+o,7+3,2 .zz lóov 
(vd -v A 
G2 = um =1-L-HTÍÊ-Jzo,9ô 
(ó.11) 
(ó.12) 
(ó.13) 
(ó.14) 
(ó.1s) 
(ó.1ó) 
(6.l7) 
Em, z z1óõ,óv (ó.1s) G2 
Assim recalculando a corrente máxima e mínima no indutor L tem-se: AI ~7.60A › o Lmax= 
e A1Lm¡nz1.5õA. 
Tendo em vista a condição teórica sobre "K" (capítulo 4), encontra-se: 
E = Ezmm +9V 5175V 
5 - Cálculo do ganho de ajuste G1.
E 
(6.l9) 
G =--šl,12 6.20 3 
Vsp 
( ) 
G =Lf" =L8 zso só-10* 4 
vsp 155,6'
' (ó.21)
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Então da equação (5.27) Gl é aproximadamente 30. 
6 -Índice de modulação máximo. 
M =h=os9 (622) max E -_ 5 ' 
7 - Parâmetros da superfície deslizante. ' 
A freqüência escolhida para o "zero" de freqüência maior é: 
fs = 27kHz (6.23) 
a) Sem integrador: 
w, = zfzfzz z1ó9,õ-1o3fzd/seg (624) 
O "zero" da superfície de deslizamento sem integrador deverá estar posicionado em uma 
freqüência complexa de 169600 rad/seg. 
b) Com integrador: 
21rf 60 ' com = Tô-Ê = W21: E 3,77rad /seg (6.25) 
«›¡,,,2 = zzzfzz z1ó9,ó-loﬁrad/seg ~ (ó.2õ) 
De (533) vem, 
Kim z 3,77 (ó.27) 
O Diagrama de Bode da equação da superfície de deslizamento com o uso do integrador é 
apresentada na Fig.6.l. Observa-se que para a faixa de freqüência de interesse, 60Hz a 30kHz, o 
ganho é praticamente unitário e a fase é adiantada.
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Fig.6. 1 - Diagrama de Bode da equação da superfície de deslizamento. 
6.2.2 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO. 
O inversor foi modelado como uma fonte de tensão variável colocada entre os pontos "a" e 
"b", Vab, a dois níveis (E, -E). A malha de controle e sua implementação esquematizada para a 
simulação estão mostrados na Fig.6.2. A saída do Amplificador Operacional D é grampeada na 
tensão de saturação do sinal compensado modulado, ssatpwm. 
iu WG' cb Rb 
Vmf _ Sinal dente:-sem 
Fig. 6.2 - Esquema do sistema modelado para a simulação. ' 
Com as funções de transferência de impedâncias RC usualmente aplicadas para as 
impedâncias de entrada e realimentação nos Ampliﬁcadores Operacionais, obteve-se as seguintes 
relações para a implementação da superfície de deslizamento. 
Cb Rb 
Ra 
Ca 
Fig. 6.3 - Implementação da superfície de deslizamento com integrador.
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Kim = Rzcb (Õ-23)
l 
- = -- 6.29 C0 lmt Raca ( )
l 
- = --- 6.30 ('02mt Rbcb ( ) 
Com os valores já calculados dos parâmetros da superfície, tem-se: 
RaCb = 3,77 (6.31) 
Seja 
Cb = 390nF (6.32) 
Resulta: 
Ra = 680kQ (6.33) 
c, = 390nF (634) 
R, z iso (635) 
Os demais valores para os Resistores RS de ganho são: 
RS = 10kQ (6.36) 
Este modelo acima apresentado, será usado para todas as simulações, com exceção do 
projeto da superfície de deslizamento sem integrador. 
6.2.2.1 - Snv1ULAÇÃo SEM CARGA ( A VAZIO). 
Na Fig. 6.4 são mostradas a tensão de saída e a corrente no indutor Lo. Observa-se que a 
maior variação da corrente no indutor, na freqüência de comutação fs, acontece na passagem da 
tensão de saída por zero. Com os valores usados no indutor de ﬁltro Lo e capacitor de saída Co, a 
corrente no indutor está adiantada em relação à tensão de saída. Do ponto de vista da eletrônica 
de potência, isto signiﬁca que a tensão de entrada do inversor E vê a saída do inversor com 
característica de fonte de tensão, algo não muito comum. Porém, esta situação só ocorre à vazio 
onde a corrente no inversor não é elevada. A corrente no indutor está em detalhe na Fig. 6.5. A
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razão cíclica é de aproximadamente D=0,5. A variação da corrente no indutor calculada, A 
ILmaX, é de 7,60A, sendo comprovada pela simulação (aproximadamente 7,66A). O menor valor 
de AIL ocorre na passagem da tensão de saída pelo seu valor máximo. Na Fig.6.6 está, em 
detalhe, a variação mínima da corente no indutor Lo. Observa-se que os resultados da simulação 
conﬁrmam os resultados obtidos através do estudo analítico. 
200- 
¡ 1 
Vs(Í) 
too. _ 
0.. 
iI_št)
× 
-IOQ × 
-'20 - - ~ ä 12ms lèms 20ms Zlims 28ms šäms 36n'is 
. 
tempo 
Fig. 6.4 - Tensão de saída e corrente no indutor de ﬁltro a vazio. 
ô.oAJ. ................................................................ ._ ¡_ 
ilgt) 
1l.()/\.. _. 
IZ.()l\_. 
().()\.. _. 
-1 
| I | 
'--r 
| |
- 
I | | | | | | 1 
_*
. 
_z,Q,z_[_""`š' 
` ` ` ` ` ` `  `  `  ` ` `  `  ` `  ` ` ` ' ` ` ` ' ' `  ' ` " 
15. zms 1õ.56mz iõlsoms 1õ.64ms 1õ.6ams 
(Í 1 == 115) , - tempo C2 = 672, = - 48u, - Q. :ol 
í..°=s=> 
EDOWOT 
NV”.-' 
‹››É2‹:1 
ﬂgëš 
\| 
(X1 
Fig. 6.5 - Detalhe da corrente no indutor de ﬁltro, A/Lmax.
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Fig. 6.6 - Detalhe da corrente no indutor de ﬁltro, A/L,-,,¡,,. 
A tensão de referência ajustada para o valor de saída e a tensão de carga são mostradas na 
Fig.6.7. Constata-se que inexiste o erro estático. Como já foi dito anteriormente, a pior situação 
em regime para o controle acontece quando o inversor se encontra a vazio e na amplitude 
máxima da tensão de saída. Nota-se aí, que em alguns períodos de comutação, não ocorre o 
"deslizamento na superfície", pois em alguns períodos de comutação há a 'situação de que a 
tensão de saída não oscila. em tomo da tensão de referência, isto é, não chega a "cruzá-la". 
Entretanto, não há qualquer indício de instabilidade, pois o sistema logo volta à condição de 
deslizamento s(t)=0. Amnentado-se a tensão de entrada E, este insigniﬁcante desvio da trajetória 
de saída em relação à entrada de referência, deixa de existir. Estes fenômenos comprovam o que 
foi dito sobre: 
a) o ganho "-Ksign(s)"; 
b) a situação crítica de estabilidade, a qual acontece na amplitude máxima da tensão de 
saída, 
c) e a inexistência do erro estático.
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Fig. 6. 7 - Detalhe da tensão de saída na passagem por seu valor de pico 
Na Fig.6.8 está mostrado, em detalhe, o sinal do erro s(t) e o sinal s(t). O sinal s(t) está 
adiantado em relação ao erro s(t), como já foi abordado nos capítulos 4 e 5. A freqüência dos 
dois sinais é a mesma da comutação, fs. Conﬁrrna-se que a amplitude do erro é menor que a 
amplitude do sinal s(t) (Vide capítulo 4, 11<¢). A Fig.6.9 mostra o sinal de referência mais a 
compensação 'sl-,wm(t), o qual será comparado com o sinal dente-de-serra. Conforme o projeto, 
ele não chega à saturação nos pontos críticos, ondulando de maneira comportada em torno do 
sinal de referência. 
s~ 
24.šõms 24.ëom`â z4.§4m5 24.šsms 
_____,-_______________.___J' 
gno 
-«l\I- 
L/~¡Í\J|\J 
949* QO? 
(DU.¡_' 
L/4 
29.* LO 2%:
o 
3 3
3 = .õ42 . - ÍemP° = 09% -= Oõu. - 
Fig. 6.8 - Detalhe dos sinais de erro e da superficie de deslizamento.
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Fig. 6.9 - Sina/ compensado somado à referência spWm(t). 
6.2.2.2 - CARGA REs1sTIvA NOMINAL (Ro=60,5Q). 
Na Fig.6.10 estão mostradas a tensão de car ga, a corrente de carga multiplicada por um 
fator de 20, e a corrente no indutor de ﬁltro. Observa-se que a variação da corrente no indutor 
continua sendo máxima na passagem da tensão de said . I a por zero sto deve-se ao fato de que a 
corrente eﬁcaz AC|fS(de ﬁltragem) é maior que a corrente eﬁcaz de saída Ioef. 
-100. 
200- 
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vs (Í) 
100.. 
ir» À. _ `Í Í 
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Fig. 6.10 - Resultados com carga resistiva nominal. 
6.2.2.3 - SIMULAÇÃO coM CARGA INDUTIVA. 
Lc = 16mH 
Ro =0,1Q
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ZLC 
fo 
5 6Q 
Na Fig.6.1l, tem-se a tensão de saída do inversor na carga e a corrente de carga. O sistema 
se encontra ainda no transitório de partida. Mesmo assim, com correntes instantâneas elevadas e 
defasadas praticamente de 90 graus, a tensão de saída segue a tensão de referência. 
200- _ z 
vS(t) 
IOCL 
iom 
O.. 
-10 ._ 
_2Q . . 
tãms lõms 2Õms Ziims 3Ôms 35ms 4Õms 45rn's 
tempo 
Fig.6. 1 1 - Tensão de saída e corrente de carga para carga indutiva. 
6.2.2.4 - SIMULAÇÃO coM CARGA NÃo-LINEAR. 
Usou-se um retiﬁcador de onda completa na saída do inversor, com um capacitor Cc de 
ﬁltro de "ripple" de 220uF. A resistência de carga é de 60Q, portanto 200W de potência de carga. 
Na Fig.6.l2 são mostradas a tensão de saída e a corrente no indutor de ﬁltro. Observa-se que a 
perturbação na tensão de saída é mínima, com THD (taxa de Distorção Harmônica) menor que 
0,06%. Na Fig.6.l3 tem-se a tensão no capacitor CC após o retiﬁcador e sua corrente. A potência 
instantânea, no pico da corrente, é de cerca de 2,5kW. Da equação (3.33), a corrente máxima de 
pico no indutor, na presença da carga não-linear, é de aproximadamente 26A. A corrente de pico 
no indutor, para a mesma situação, é cerca de 24,5A no resultado de simulação numérica, 
confirmando a validade da equação aproximada (3.33).
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Fig. 6. 12 - Tensão de saída e corrente no indutor de ﬁltro, carga não-linear. 
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Fig. 6. 13 - Tensão no capacitor de carga e sua corrente. 
Na Fig.6.l4 estão mostrados os sinais modulado compensado, spWm(t), e o erro, s(t). Na 
presença da carga não-linear, a saturação do sinal modulado compensado (em 5,1V) assegura a 
comutação ﬁxa. Na perturbação, a freqüência do erro é menor que a freqüência de comutação, 
como era de se esperar. Com o passar do tempo, a freqüência do erro vai se elevando até atingir a 
freqüência de comutação. Ou seja, o sistema volta a deslizar na superfície até o ponto de 
equilíbrio dinâmico Pe(0,0). Na Fig.6.l5, em detalhe, está o erro e o sinal da superfície de 
deslizamento quando ocorre a entrada da carga. O sinal s(t) sempre está adiantado em relação ao 
sinal do erro, mesmo na perturbação.
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Fig.6. 14 - Sinal de erro e sinal compensado modulado na carga não-linear. 
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Fig.6. 15 - Detalhe do sinal de erro e sina/ compensado modulado. 
6.2.2.5 - SIMULAÇÃO coM CARGA NÃO-LINEAR COM PO=1500W. 
A título de provar a robustez do controle SMC, sem alterar nenhmn dos parâmetros de 
projeto, fez-se uma simulação para carga não-linear de l50OW. Usa-se o mesmo modelo de carga 
de 6.2.2.4, com Cc=1500uF e R0=8,06Q. A THD da tensão de saída é menor que 1,6%. Os 
resultados estão mostrados nas Fig.6.l6 e Fig.6.l7. O resultado do cálculo da corrente de pico no 
indutor para carga-não linear conforme a equação aproximada (3.33) é de aproximadamente 
l34A. O valor obtido na simulação é de l29A, um erro menor que 4%.
200,- , 
v Í(t) re 
10o. 
O..
J 
f,5‹› 
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Fig. 6. 16 - Tensão de saída e corrente no indutor de ﬁltro 
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Fig. 6. 17 - Tensão no capacitor de carga e sua corrente. 
6.3 - SEGUNDO PROJETO E SEUS RESULTADOS 
6.3.1 - PROJETO. 
Especiﬁcações: 
fs = 2s.s1<Hz 
Po = zoow 
vSef= 11ov 
LO = 4oouH 
AE=o 
EO.. 
icgt) 
._ 
40.. 
i 
_. 
O./X ._
Dsatmax = 0›85 
I - Escolha da amplitude da tensão de referência e tensão de saturação do sinal 
compensado somado à referência. 
Seja 
Vrefp = 3, 
(Vsatpwm _ Vrefp) = O› 3V 
Vsatpwm = 3=9V 
Então, a tensão de pico do sinal dente-de-serra será: 
Vdp _ Vsatpwm 
Dsatmax = 1_ T;
V 
vd = “W” = 3'9 z5,57V P znsamm -1 2.o,s5-1 
2 -Determinação do ganho G 2. 
Vd _ Vref G = D = 1- -'L--'L E 0,82 2 rmax zvdp 
3 - Determinação da tensão de alimentação E. 
Do projeto anterior, Elmin = 160V 
E2m¡,,> 
EW" = 16° zzsov 
(2D,,m-1) 2-0,82-1 
Acrescentando 10V para garantir a robustez do controle, 
E = 260V 
4 - Índice de modulação máxima. 
156 M = i = 0,6 max 260 
(637) 
(638) 
(639 
(ó.4o) 
(ó.41) 
(ó.42) 
(ó.43) 
(õ.44) 
(6.45)
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5 - Cálculo de G1. 
G, = Â = É 51,67 (646) 
vsp 156 
Vref 3 6 G =_°=-”-z23,15-1o'3 (647) 4 
vsp 11o\/E 
G, = _-1-~ z 31.56 (648) GZGSG4 
6 - Escolha do capacitor de filtro. 
2602-1562 
AILm¡n= _6 3 2-400-10 -23,8-10 -260 
(649) 
260 “Lmﬂ=~*11›3^ W” 
7 2 c z__›_;=2os F 6.51 ° 2-28,8-103-0,6 u ( ) 
co = 21ou1= (652) 
Observação: Estas escolhas, L0=400uH e Co=2l0uF, têm em vista a comprovação do 
método de projeto. Para um projeto real, estes valores seriam uma má escolha, em princípio. 
Pois, diminuiria-se o indutor, mas 0 tamanho do capacitor começaria a se tomar signiﬁcativo. A 
menos que se queira garantir excelente qualidade da tensão de saída. A grosso modo, Lo e Co 
estão relacionados pela freqüência de corte do ﬁltro. Se L0=3,5mH, C0=22uF. Para esta 
potência, valor de tensão de saída, freqüência de comutação, tensão E, e um indutor de 5mH 
(Co=l5uF), a tensão de saída do inversor, para uma carga não-linear(200W), tem Luna TDH 
inferior a 1,4%.
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6.3.2 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO. 
Na Fig.6.l8, tem-se a tensão de saída e acorrente no indutor para o inversor a vazio. Na 
Fig.6.19 são mostradas a tensão de saída do inversor e a corrente no indutor LO. A carga é não- 
linear de 200W. A corrente de pico no indutor calculada conforme a equação (333) é 
aproximadamente 34A. Como resultado de simulação, a corrente de pico no indutor é cerca de 
33A. 
209' 
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Fig. 6.18 - Tensão de saída e corrente no indutor de ﬁltro, a vazio. 
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Fig. 6.19 - Tensão de saída e corrente no indutor de ﬁltro para carga näo-linear.
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6.4 TERCEIRO PROJETO E SEUS RESULTADOS. 
6.4.1 - PROJETO. 
Especiﬁcações: 
P0 = 200W 
Vsp = 60V 
Lo = 1.lmH 
Co = 40uF 
fs = 28,8kI-Iz 
Vrefp = 3,6V 
Vdp = 5,5V 
Vsatpwm = 3=9 
I - Corrente de carga nominal e de pico. 
Ion =%¬/554,715. 
óo R = i- = 99 °" 200×/E 
Iop = Ê; E ó,7A 
2 - Queda de tensão estimada no indutor e nos interruptores (tipo Mosfet). 
R,,‹°n) Temo z 0,59 (APT5025) 
Ezszzmzdf -Vspz 1002 -602 
Almnz z = _3 3 z1A 
2LoEes,¡mad°fs 2-1,1-10 .2s,s-10 -100 
E . 100 Alm” z = 2-11-10-328 8-103 E Ló O S 3 7 
(653) 
(ó.54) 
(ó.55) 
(õ.5õ) 
(657) 
(658)
AILM, ~ 1"2l°6 =1,3A 
A| . 
AVLF z 21z|¬,(|°p + z 3.3v 
| . AE z2R {| +5-L%*2)=7,4v q D‹°v\› on _ 
3 - Ganho G3. 
G2 = Drmax 5 0,82 
4 - Determinação da tensão de alimentação. 
AVSMX = 0,6V 
Elm > 60+7,4+3,3+0,6; 71V 
Em, > ii- z'11ov 2-0,82-1 
E = 110V 
5 - Ganho G3. 
G3 = gy E 60 
6 - Ganho G4. 
G4 = E = 0,06 60 
7 - Ganho de ajuste G1. 
G, =-lí; 11 G2G3G4 
8 - Averiguação sobre o capacitor C0=40uF. 
(659) 
(õ.óo) 
(ó.ó1) 
(ó.ó2) 
(ó.ó3) 
(õ.ó4) 
(ó.ó5) 
(ó.óó) 
(ó.ó7) 
(ó.ós) 
(õ.ó9)
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Co 2 5 29uF (6.70) 
6.4.2 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO. 
Na Fig.6.20 é mostrada a tensão de saída do inversor e corrente no indutor a vazio. Na 
Fig.6.21 o inversor está com carga resistiva nominal. São mostradas a tensão de saída e a 
corrente no indutor de ﬁltro. Na F ig.6.22, são mostradas as tensões de saída e de referência, 
multiplicada por um fator de 16,67. A corrente no indutor de ﬁltro indica a operação com carga 
não-linear. A carga não-linear é um retiﬁcador de onda completa, com capacitor de carga de 
220uF e resistor de 9Q, isto é PO=2O0W. A THD para a carga não-linear é menor que 0,5%. 
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Fig. 6.20 - Inversor a vazio. corrente no indutor de ﬁltro e tensão de saida. 
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Fig. 6.21 - Inversor com carga resistiva, potência nominal.
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Fig. 6.22 - Inversor com carga não-linear, 200W. 
6.5 - PROJETO E s1MULAÇÃo DA IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE D1: 
DESLIZAMENTO SEM INTEGRADOR. 
A seguinte implementação da superfície de deslizamento sem o integrador, usando as 
impedâncias na forma de rede RC, foi realizada. Os parâmetros da superfície já foram 
determinados acima.
' 
_IÊ¿=1 
Rc2 
Rcl = Rc2 
0) _ 1 1 
Rclccz 
Escolhendo um valor inicial razoável para Ccz, vem 
Ccz = 1,5nF
1 R°2=R°1=í?16-f'ﬁfõf*3›9m 
(ó.71) 
(612) 
(ó.73) 
(õ.74) 
(ó.7s)
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Rc2 
Rc l 
Ccz 
fFg. 6.23 - Implementação da superfície de deslizamento sem integrador. 
O Diagrama de Bode da superfície acima projetada é apresentado na Fig.6.24. 
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Fig. 6. 24 - Diagrama de Bode da superfície de deslizamento sem integrador. 
Já foi levantada a questão nos capítulos anteriores sobre a necessidade ou não do integrador 
para anular o erro estático. Pela metodologia de projeto, devido ao ganho em malha direta ser 
unitário, não se pode inferir pelo resultado de simulação, mostrado a seguir, que o integrador é 
dispensável. Entretanto, pela estratégia da malha de controle usada nesta implementação do 
SMC, sua lógica leva à conclusão da não necessidade do uso do integrador. Pois a tendência do 
sinal s(t) é sempre atingir o valor nulo, e não porta o sinal de referência junto com ele mesmo. 
Ele apenas corrige a trajetória do erro e sua derivada, mantendo a saída seguindo a referência 
(vS(t)=vref(t)). Assim, pela teoria do SMC, leva-se à conclusão da não necessidade do integrador. 
Convém lembrar que vários artigos publicados, sobre o SMC, usam 0 integrador. Isto deve-se, 
talvez, à necessidade inerente da malha de controle escolhida por eles na implementação da 
teoria do SMC.
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O resultado de simulação mostrado aqui vem do mesmo primeiro projeto realizado com a 
superfície de deslizamento com integrador. Escolheu-se uma simulação do inversor a vazio, pois 
não há amortecimento no ﬁltro de sáida do inversor provocado pela carga. Tem-se um oscilador 
puro. O amortecimento do sistema é dado pelo controle. Ademais, é a pior situação do ponto de 
vista de estabilidade. Constata-se que no resultado apresentado não há erro estático. 
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Fig. 6.25 - Detalhe da tensão de saída e da tensão de referência com SMC sem integrador. 
6.6 - CONCLUSÃO. 
Os resultados de simulação validam a aplicação do princípio do SMC, em freqüência ﬁxa, 
pela estratégia e metodologia desenvolvidas. A malha fechada de controle, usando uma 
superfície sem integrador, possui o mesmo desempenho quando com integrador. Realmente, o 
SMC nesta estratégia de controle, tende a anular o erro e conseqüentemente, fazendo a ftmção do 
integrador centrado na origem no plano da freqüência complexa c. 
O SMC com freqüência ﬁxa, quando bem projetado para deslizar na superfície (lei de 
comutação) em regime, é imune às incertezas não modeladas. A estabilidade do sistema 
controlado independe da carga, logicamente dentro de certas condições ﬁsicas possíveis. 
Conﬁrmou-se que, em regime, o controle impõe as ordens sobre os atuadores. Na presença de 
grandes perturbações, quando a planta perde sua capacidade de responder, assim mesmo as 
ordens de comando são previamente estabelecidas. Sempre que isto acontece, quando a planta 
não responde prontamente, o sinal de comando ﬁca saturado, até a volta do sistema ao regime.
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Conﬁnnou-se que o sinal da superñcie deslizante está adiantado em relação ao erro, e 
sempre com amplitudes maiores (exceção quando há saturação, pois a evolução do sinal s(t) é 
truncada). 
A metodologia de projeto, mesmo carecendo de algmnas melhorias de ordem matemática, 
mostrou-se uma ferramenta eﬁcaz para o projeto do SMC-PWM. Um estudo com maior 
profundidade poderá relacionar mais ordenadamente os parâmetros entre o inversor e o controle. 
Aliás, o SMC se adapta bem com a eletrônica de potência, chegando até a se confundir com ela. 
Pois a comutação de interruptores resume-se na atuação do princípio do SMC, e conduzir 
variáveis de forma descontínua é possibilitar a existência do SMC.
I 
CAPÍTULO 7 
IMPLEMENTAÇÃO DO INVERSOR DE TENSÃO. 
7.1 - INTRODUÇÃO. 
Os resultados obtidos na simulação já -comprovam a validade do que foi desenvolvido 
anteriormente. A realização da implementação do inversor de tensão, confomie a metodologia de 
projeto, toma-se, portanto, uma etapa conseqüente. Na realidade, a planta (inversor de tensão) 
possui dinâmicas não modeladas, não presentes em uma simulação. Elas poderiam comprometer 
todo um estudo e projeto teórico. Assim, necessita-se de uma implementação do que foi visto 
anteriormente. Além disso, a implementação prática contribui ajudando na introdução de novos 
parâmetros na metodologia de projeto. Pelas qualidades do SMC, as dinâmicas não modeladas 
deveriam ser irrelevantes. E realmente o são, desde que o projeto do SMC e sua estratégia de 
controle atendam os princípios fundamentais. Porém, na prática, a implementação da lei de 
controle possui imperfeições. Por exemplo, uma das mais signiﬁcativas imperfeições 
encontradas é o ruído. Embora os controles sejam geralmente sensíveis a ruídos, principalmente 
na área da eletrônica de potência, no SMC eles são mais presentes. Isto deve-se à característica 
derivativa ideal do SMC. Assim, uma validação em um protótipo, do projeto do SMC no 
inversor de tensão, é imprescindível. 
7.2 - DIIVIENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA. 
nu 
7.2.1 - DIM1:NsIONAMENTO DO INTERRUPTOR E DO INDUTOR DE FILTRO Lo. 
As seguintes especiﬁcações foram determinadas para o inversor e carga: 
P0 = 200W 
Vsef = 1 1 OV ` 
fs = 30khz 
Uma primeira estimativa para a tensão de alimentação DC (E), com um índice máximo de 
modulação estimado de 0,7, pode ser:
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vs,/E Ez 57 zzzov (7.1) 
Na estrutura de potência escolhida para o inversor, ponte completa, a tensão sobre o 
interruptor é E. Assim, 
VDS lespeciﬁcado > E 
Escolheu-se o transistor de potência (Mosfet) o APT5025. Seus dados de catálogo, para a 
temperatura de cápsula Tc=25°C, são: 
VDSmax=500V 
IDmax = 23A 
IDM = 92A (pulsada) 
RD(on) = 0,25Q 
Com o aumento da temperatura de cápsula, Tc = lO0°C, tem-se 
RD(0n) z O,5Q 
ID = 14A 
A determinação da corrente de pico máxima IDMTc= 1000 é complexa. Pois o projetista 
deve ter em vista a carga não-linear. O comportamento da corrente na carga não-linear é de 
diﬂcil determinação. Os dados de catálogo de fabricante, fomecem apenas a impedância térmica 
do componente em função de mn pulso retangular, sendo por sua vez, função da potência 
dissipada e de um fator de razão cíclica deste pulso retangular. 
Onde PDM é a potência máxima dissipada pulsada. 
A cada período da tensão de saída, supondo que o interruptor conduza durante um tempo A 
tc, tem-se a seguinte razão cíclica de condução generalizada: 
At D =-1 7.4 . 
Td 
< › 
De [26] vem,
cos-l|iV\c/min:| 
Ate :__ ﬁ°L_
o TE 
cos-1 
\: 
V{:]min:| 
Dc 
21: 
cp 
Seja: 
Vcmm z 110V 
vq, = 15õv 
T¡=150°C 
Resulta, 
De 5 0,125 
Ate 5 Zmseg
L 
Do catálogo do APT5025, (Tj=PDM-Zgjc + Tc) 
Zsjc E 0,15°C/W 
Então, 
150 = PDM -0,l5+ 100 
PDM E ssow
2 PDM 3 RD(‹›n)IDp 
A corrente de pico aproximada máxima tolerável pelo APT5025 é: 
f330 
(7.5) 
0.6) 
0.7) 
0.3) 
0.9) 
0.10) 
0.11) 
0.12) 
0.13) 
0.14) 
0.15) 
0.16)
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Assim, pode-se determinar o valor do indutor de ﬁltro para limitar a corrente nos 
interruptores. 
L, z EA* (7.17 
Í41DpAi, -1óc,AvÍfS 
Para a potência nominal, e capacitor de ﬁltro de Cc=200uF. 
AV-V -V -46V (7.l8) _ Ccp Ccmax _ 
L z 3oouH 0.19) 
p 
Tendo em vista as várias simpliﬁcações, escolheu-se para a simulação realizada no capítulo 
anterior, um indutor de 400uH. Os resultados obtidos comprovam os cálculos aqui realizados. 
Iop e ILP estão na ordem de 25A (Fig.6.l2 e Fig.6.l3). Para a parte prática, escolheu-se um 
indutor de 1,1mH. Pois, tendo em vista os problemas que poderiam advir no uso de um indutor 
de 400uH, e para não se trabalhar no limite do semicondutor, resolveu-se elevar o valor do 
indutor. ~ 
Com Lo=1,1mH, 
IS =~,19A (720, P 4L,fsAt, 
7.2.2 - EscoLHA DA TENSÃO DE REFERÊNCIA E TENSÃO DE SATURAÇÃO Do 
SINAL coMPENsADo. 
Os passos para a determinação dos parâmetros do controle, Co e E são os realizados no 
segtmdo projeto no capítulo 6. Então, 
Dsatmax = 0:85 
v,,,p = 3,óv 
Vsatpwm = 3>9V 
Avsmaxcontr = 0,6 
0.22) 
0.23) 
0.24)
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7.2.3 - TENSÃO DE PICO DO SINAL DENTE-DE-SERRA.
V 
VD = _í?-Éﬁ”-"'_ z 5,5V (725) P 2Dsatmax -1 
7.2.4 - DETERM1NAÇÃO DO GANHO G2 E DA TENSÃO CONTÍNUA DE 
ALIMENTAÇAO E (CASO IDEAL PARA CARGA NÃO LINEAR). 
G2 = Drmax E 0,82 (7.26) 
E . 220 
AIL'““*°“*“““*° = = 2-1 1.10* ~2s s-103 š3'5A (727) O S 9 3 
10 z 2oA (728) P c arg anäolinear 
Al 
A1-zq = 2R¡,(°,,,(|°p z 20v (729) 
An Avg z zL°(|°p + z 1ov (7.3o) 
Em >15ó+1o+2o=1sóv (7.31) 
E _ E . E-z295v 7.32 2mm > 
2Drmax _l ( ) 
Então, idealmente para a carga não-linear, 
E = 300V (7.33) 
Com este valor de E, deve-se voltar ao item 7.2.1, para certiﬁcar-se se o interruptor suporta 
a corrente de pico para a carga não-linear. (ISp=20A). 
7.2.5 - REDEEINIÇÃO DE E (PARA CARGA NOMJNAL REsIsTIvA). 
Não é necessário Luna tensão tão alta para o valor de E. Pois com E=300V, o 
dimensionamento foi para o pico da corrente de carga não-linear, ou seja, para um único ponto.
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Basta dimensionar E para a potência nominal resistiva máxima. A única inconveniência disso é 
um aumento na TDH (Taxa de Distorção Harmônica), conseqüência da restrição de atuação do 
controle em tennos de potência instantânea entregue à carga. Como os resultados de simulação 
sempre estiveram com uma THD baixa, tranquilamente pode-se dimensionar E para a carga 
resistiva nominal. 
Pomax = 2Po = Vsplop = 400W 
10 =2,óAP
+ |×›'¡°m AE, = 2 . o,5(2,õ J; 4v 
AVLP zzv 
Em >15ó+4+2=1õ2V 
E=E, . z-Ã52_=2sov 
(734) 
(735) 
(736) 
(737) 
(7.3s) 
(739) '“'" 2-0,82-1 
Se a razão cíclica máxima (de saturação) fosse maior, a tensão E seria menor.Isto é, com 
uma razão cíclica máxima maior de saturação, uma energia maior poderia ser entregue à carga 
dentro do intervalo de comutação, para um mesmo valor da tensão E. 
7.2.7 - DETERMINAÇÃO Do cAPAc1ToR DE SAÍDA. 
2502 -1562 Alm, = _, 3 z 2.4A (7.4o) 250-2-1,1-10 -28,8-10 
co > -ÊI-'ﬂ*if1-- z 7ouF (7.41) 
2 fS AVS l'ﬂ3X COUU' 
Escolheu-se então, 
C0 = 80uF (dois capacitores em paralelo de 40uF) (7.42)
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7.3 PROJETO DO INDUTOR DE FILTRO. 
O indutor deve ser projetado para a carga não-linear. Pois do contrário, projetando para a 
potência máxima resistiva, quando operando com carga não linear, ele poderá saturar. Caso isso 
aconteça, a corrente no intemlptor ultrapassará a corrente máxima permitida. Determinando 0 
indutor para a carga não-linear, ele estará superdimensionado para os outros tipos de carga 
comportada. 
1 - Corrente eficaz e de pico. 
ILP = Sp E 20A (7.43) 
De [26], vem: 
IL = zichg 52 = __2C°^V Êt-° z 3,2A 0.44) °f To tc T0 
ML z -H z 2,~sA 7.45 AC \/5 < › 
im z /1%] +iL° AC2 =4,3A (7.4ó) 
Seja um fator de enrolamento: 
KW = 0,6 0.47) 
L 1 1 10'* 
A,Aw| ã _,. = 
_°-Li = 11,ószm4 (7.4s) n O "leaf 
O núcleo escolhido é o IP6 E-65/26, com Ae=5,06cm2. 
2 - Número de espiras. 
Lzlr 104 11-10-3 -20-104 NL= 
Bma:Ac 
= › 
036,06 ;l¢l0espiras (7.49)
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3 - Cálculo do entreferro. 
1 = N,2u°Ac1o-2 E1402-4fz1o-7-5,06-10-2 šlcm (750) g Lo 1,1›1o-3 
lg -=0,5cm (7.51)
2 
4 - Bítola do fio e número de condutores.
1 
s, =  = É z o,oo9s¢m2 (7.52) JM 450 
A profundidade de penetração é: 
õ = É E o,o44zm (753) 
t/É 
¢s,m = zõ z o,oss<zm (754) 
Emâø 0 ﬁo é AWG21, com s2¡=o,o41oó¢m2. 
O número de condutores é dado por: 
Nm, = -S-K = 2,3 (755) 
S2l 
Assim, deverão ser usados 3 condutores trançados do ﬁo AWG21. 
7.4 - DIMENSIONAMENTO DO DISSIPADOR. 
A potência total dissipada pelo Mosfet é: 
PD = PDcond + Pocomut 
O transistor no período To, possui uma razão cíclica média Dmed=O,5. Pois metade do 
período conduz um par de transistores e a outra, o par complementar. Assim, 
I 4,3 
Isef = -äﬂ = 3- z 2,2A (7.57)
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PDM, = R,,(on,1sef2 z 2,5w (753)
1 
PDM”, = šrsefistffs E o,óW (759) 
PD E 3,lW (7.60) 
O dissipador é dado por: 
T¡ - Ta = PD (Rm + Rm + Rasa) (7.ó1) 
rj z Tc =1oo°c 0.62) 
Entao, o dissipador deve ser: 
Rasa < 27°C/W (7.63) 
7.5 - IMPLEMENTAÇÃO DA MALHA DE CONTROLE. 
7.5.1 - CIRCUITO DE GERAÇÃO DA FREQÚÊNCIA DE COMUTAÇÃO fs. 
Na ﬁgura 7.1 está mostrado o circuito gerador da freqüência fS_ Inicialmente obtém-se uma 
freqüência estável a partir de um cristal, fXta1=l,8432MHz. O circuito está proposto em [27]. A 
frequência ﬁxa do cristal é o "clock" do contador CI4040, e no pino 6 do mesmo obtém-se a 
freqüência de comutação fs. 
f z 7.64 xtal RIC! ( ) 
R, = õkso (7.ó5) 
c, = szpr (7.óõ) 
1,8432-10° 
fs = --í- = 2s,skHz (7.ó7)
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1,5452 M1-az C1 
1[]| II
D R1 C1 R1 C ' 
/\/\, 
l 
^\/\/~ 5 z 6 9 o 81OCl_KQ1 9 
11 Q2 . Q3 
1 2 5 4 A 
RST 40106 40106__ O4 T Q5 O6 A B , _ fs 
£4o1oõ [:4o1oô 
DOO 
JJJOOO MJQOQQ 
4040 
Fíg7.1 - Circuito gerador da freqúência de comutação. 
7.5.2 - CIRCUITO DE GERAÇÃO Do SINAL DE REFERÊNCIA. 
Na F ig.7.2 está mostrado o diagrama do circuito gerador da senóide de referência. Baseou- 
se em [3 l]. Uma senóide com 3840 pontos é gravada na E-PROM 2732. Do contador A, CI4040, 
obtém-se a freqüência de 23 0,4kHz. A seguinte relação dará a freqüência da senóide memorizada 
na EPROM.: 
fo = õonz = -L” (7.ós) 3340 
O contador B CI4040 (com "clock"de 300,4kHz) varre os endereços da EPROM. O 
circuito adicional com o CI4082 tem a função de resetar o contador B CI4040. Quando todos os 
pinos 1,l5,14 e 12 do CI4040 B forem altos, ele é resetado pelo CI4082. O "latch" 74373 tem a 
função de não atualizar o sinal de saída durante o tempo de acesso da memória (troca de 
endereço). O conversor digital/analógico, possibilita em sua saída o sinal de referência com nível 
médio nulo. A amplitude da senóide é ajustada no potenciômetro Pt2. O nivel DC é ajustado no 
potenciômetro Ptl
l00 
zo Pt2 Zn2 R7 .H gê/VPP , R3 _ J*-O 
Q12 2 A11 '5 vn- vLc ' +l5V 
M R M» t C4 l A V + T 
, lmuﬂﬂ ,Ê °° I EIIII-I A7 ov 17 fla D7 07 19 5 si com 15 |_.°-15v ? ? Q7 IIIIIÍ A5 05 05 05 52 
Q5 ZIIIIQI A5 05 U5 05 53 R4 R6 Q5¶III1I A4 04 Ill-lj 04 Q4 54 2 R2 H glllq A3 03 93 Q3 55 ru-U-r 
fs RST 03 Í-IIIÊ Az 02 52 02 B6 ' 
10 Illlln; A1 Q1l|¿J_I Q1 Q1 “II 57 
C CLK O1 III-.I A0 00 Em QQ all 
4040 74A 
oo as :our 
R5 Ptl 
C2 c1;s74 Ao oAc os T 
Z" B 12 A 2 
`-` III 
'EI 
4052 4052 
R2=5,6K§2 R3 =2,7KQ R4=5,6kQ R5=5,6k§2 R6=2,7kQ 
R7=82OQ C2=82pF C3=82pF C4=82pF Znl =4,7V Zn2=lN7548 
Pt1=5kQ Pt2=5kQ 
Fig. 7.2 - Circuito gerador da senóide de referência. 
7.5.3 - CIRCUITO DE GERAÇÃO DO SINAL DENTE-DE-SERRA. 
Na Fig.7.3 está mostrado o diagrama do circuito gerador da onda dente-de-serra, baseando- 
se em [31]. O pulso retangular da freqüência de comutação fs' ao passar pelo circuito formado 
pelo capacitor C5 e R8, é derivado, restando um pulso de curtíssima duração repetitivo na 
freqüência de comutação. Este pulso comuta io transistor Ql, descarregando o capacitor C8. O 
transistor Q2, juntamente com o zener Zn3, formam uma fonte de corrente constante, a qual irá 
carregar o capacitor C8. Assim, gera-se o pulso dente-de-serra. O capacitor C7 tem a função de 
desacoplamento, isto é, de retirar o nível DC da onda dente-de-serra. O resistor RI3, serve para 
referenciar o sinal ao terra. O pulso dente-de-serrra passa por um seguidor de tensão, com "slew 
rate" elevado. O sinal dente-de-serra, desta forma implementado, pode atingir 6V de pico. O 
nível DC é da ordem de lOOmV e o tempo de descida pico a pico é menor que 400ns.
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15V 
15V 
zns luz 3 
7 ^' 
2 5 
Rio 4LW1 ' 
Pa - 5V 
O2 R14 C9 
cõ C1
E 
,sc Cí! HI>¢1o O1 -L CE Rl5 
R8 01 R9 Rll Rl3 
- SV 
c5=12opF có=s2opF c7=47op1= cs=47opF c9=ó,spF 
Rs=2,21<Q R9=s2o1<o R1o=s,21<o R11=1ooo R12=ó,s1<o 
R13=s2o1<Q R14=1s1<o R15=4,71<rz D1=1N414s zn3=1N5221 
P¢3=51<o Q1=2N29o7 Q2=Bc5s3 
Fig. 7.3 - Circuito de geração do sinal dente-de-serra. 
7.5.4 - IMPLEMENTAÇÃO Do SMC (LEI DE COMUTAÇÃO) CONFORME A 
ESTRATÉGIA DA MALHA PRoPosTA. 
Na ﬁg.7.4 está mostrado o diagrama do circuito analógico para implementação do SMC 
com freqüência ﬁxa. O amp-op "A" (Ampliﬁcador Operacional) tem em sua entrada o divisor 
resistivo da tensão de saída do inversor, na carga. Ele é um seguidor de tensão, cuja função é ter 
alta impedância em sua entrada, e baixa na saída. O divisor resistivo é calculado em ftmção do 
ganho G4.
_ 
O amp-op "B" é um ﬁltro passa baixa com freqüência de corte dada por:
1 
fcﬁmm = ~Cl0 E 
Este ﬁltro não chega a interferir na lei de controle da superfície de deslizamento, pois sua 
freqüência de corte esta quase duas vezes acima da de comutação. O sinal de erro é obtido no 
ampliﬁcador operacional "C". O ampliﬁcador operacional "E" implementa a superficie de 
deslizamento. Na Fig. 7.4.está mostrado o circuito de implementação da superfície com 
integrador. Para a superfície de deslizamento sem integrador, as funções de transferência de
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impedância RC do ampliﬁcador operacional l'E" são trocadas pelas equivalentes mostradas na 
Fig. 6.23 com as respectivas relações (6.72) e (6.73). O ampliﬁcador operacional "F" soma a 
referência ao sinal s(t) do ampliﬁcador operacional 'D". A saída do somador amp-op "F" é 
grampeada na tensão Vsatpwm (3,9V), assegurando então a freqüência ﬁxa, pois a tensão de pico 
do sinal dente-de-serra é de 5,5V. O CI LM311 compara o sinal dente-de-serra, gerando os 
pulsos PWM para O comando. O comparador LM311 possui uma pequena histerese (Vhz 
l00mV) a ﬁm de garantir imunidade a ruídos na comparação. 
Cl Cl2 
Cb Rb
m
› 
.- 
^ +15v 
. . 
vs.o4 
W324 LM324 
R19 rLoszA F , cz mz. “°"^ zn4 ? Cll 7 R22 Sinal PWM f-l = Í T R27É RI8 Sinal D dente-de-se a R26 ' 
I 
9 - 8 
1o 
Vfef ' LMJ24 
V» E 'ímã ê 
.vz 
z? 
V
~ ê V..§ ê “ê 
Rl6=l5k.Q R17=l5kQ Rl8=l5kQ Rl9=4,7kQ R20=4,7kQ 
R21=R20*GlQ R22=l0k§2 R23=10kQ R24=l0kQ R25=lkQ 
R26=l50kQ R27=lkQ R28=l,5kQ Cl0=220pF C11=220nF Cl2=470pF 
Fig. 7.4 Circuito do SMC freqüencia ﬁxa. 
7.5.5 - CIRCUITO GERADOR DE TEMPO MORTO. 
O circuito gerador de tempo morto está mostrado na Fig.7.5. O sinal PWM do comparador 
passa pelo monoestável 4525 gerando um pulso, O qual determina O tempo morto. A saída Q2 
(pino 10) fomece um pulso toda vez que O sinal do comparador for subir; enquanto a saída Q1 
(pino 6) é sensível à descida do pulso PWM. Os resistores R29 e R30, com os respectivos 
capacitores CI3 e C14, deﬁnem O tempo morto. Quanto menor o valor do capacitor, mais rápida 
é a resposta do monoestável e consequentemente melhor O desempenho da lógica de geração de
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tempo morto. As duas portas em série do CI4070 são para dar um atraso ao sinal PWM 
compatível com o atraso do CI4525. A ﬁgura 7.6 ilustra a lógica de geração de tempo morto. 
'_ 15€” 1% +_']5v ? A 
Sinal PWM 12 
+15\/ 
..
¡ 10. O2 
\/cc 
(71
-
+ 
+ 
_. 
_.a_ 
._L\'|_ 
UI
<
< 
4525 
CI4 R30 
1 
H W
4 
f Dr 
B \/ss 
9 5 
C ? L 4025 4070 _;
O OI 
L____.._í 
1 O 
1 
A Comando 
13 *Z 7 2 Zpiz (s1,s4) O . 4070 
11 
B ,.- Comando 
Ê 
E > zz QD zz (sz,ss) 
' Cl3=C14=47pF R29=R30=33kQ 
F¡g7. 5 Circuito gerador de tempo morto. 
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Q2 ` I Í-_' 
Q1 
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H FI Fl 
z . . 
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Í_: là 
Tempo morto kl H T' H |_| :-1 
I I I I 
Fig7.6 - Lógica de geração de tempo morto.
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7.5.6 - CIRCUITO DE COMANDO PARA OS MOSFETS. 
O circuito de comando, Fig. 7.7, além de atacar em tensão o gatilho ("gate") do Mosfet, ele 
isola o circuito de comando do circuito de potência, através do fotoacloplador HP260l. Da 
entrada do sinal no circuito de tempo morto até o "gate" do Mosfet, um pulso até 500ns de 
largura pode passar sem deformações. O tempo de atraso do circuito de comando, da entrada do 
fotoacoplador até a tensão VDS do Mosfet, é de aproximadamente 450ns. Isto acontece tanto 
para a entrada em condução, como para o bloqueio. Este circuito possui também um dispositivo 
lógico de proteção contra sobrecorrente no Mosfet. Ele é composto pelo diodo D5 e pelo divisor 
resistivo R38 e R39. Quando a tensão VDS do Mosfet ultrapassa a tensão do resistor de R40 
(estado de sobrecorrente), o comando inibe o interruptor correspendente. A desvantagem deste 
comando reside no problema de isolamento do fotoacoplador. O fotoacoplador pode deixar 
passar ruídos de alta freqüência pelo seu capacitor parasita entre a sua entrada e saída. Outra 
desvantagem é o tempo de atuação do circuito de proteção de sobrecorrente, que é da ordem de 
400ns. ' 
CIÕ 3-4 v - \5v 
a_K CI7
_ 
rua rua D 
_ . os 
E L cis 'W DI zz Ê /£ zns tuo me C , ru: 4 z ` iu: 
R3] uma A 
2 $ J 
. 5 Rss, D6 2N2222
D 
I 
2N2222 4 B H czo R41 ou E. ‹ czl mw ‹ ' S ' c|9 D1 m 4093 ' u- 
R3 l=560Q R32=33kQ R33=3,9kQ R34=470Q R35=820Q 
R36=l,8kQ R37=l20Q R38=l,5kQ R39=22kQ R40=22kQ 
R4 l =56kQ R42=l OQ R43=6,8Q C1 5=820pF C16=l00nF 
Cl7=47uF Cl 8=lOOnF Cl9=6,8nF C20=l20pF C2l=l20pF 
Zn5=4,7V D5=lN4937 D6=lN4148 D4=lN4l48 
Fig. 7. 7 - Circuito de comando do Mosfet.
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7.6 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO INVERSOR DE TENSÃO 
REALIMENTADO. 
Uma série de problemas surgiram na pratica: 
a) péssima recuperação do diodo intrínseco do Mosfet (tn-maX~640ns), em relação ao 
bom desempenho do transistor. O pico da corrente na razão cíclica mírrima chegava na 
ordem de 30A. 
b) alta razão da variação da tensão VDS. 
c) Deteriorização dos sinais de referência. 
d) ruídos na malha de realimentação. 
e) valor do indutor de ﬁltro muito pequeno, gerando altas variações de corrente no 
período de comutação. 
Í) "off-set" do amp-op da superfície deslizante. 
Todos estes problemas diﬁcultararn a obtenção de melhores resultados práticos. A maioria 
deles, somavam-se no conjunto, de maneira que um interferisse no outro. Por exemplo, quando a 
razão cíclica é mínima, há urna alta razão de variação da tensão VDS. Esta alta variação da 
tensão do Mosfet, juntamente com a recuperação do diodo do mesmo braço, redisparava o 
transistor, gerando ruídos _na placa de comando. Colocou-se um resistor entre 0 "gate" e o 
"source" do Mosfet, sugerido em [28]. Realmente isto solucionou o probelma do redisparo. Com 
um resistor de IOOQ/3W o problema deixou de existir, entretanto resultou em Luna sobretensão 
em VDS. Esta sobretensão foi difícil de ser grampeada. Era cerca de 100% do valor de E e de 
curtíssimo intervalo de tempo, cerca de l00ns. Aurnentou-se o resistor de "gate" de disparo, 
diminuindo 0 dv/dt da tensão VDS, para retardar o disparo. Estas soluções também diminuíram o 
pico da corrente de recuperação dos diodos. 
Os problemas justiﬁcam os resultados em termos de amplitude e forma da onda de tensão. 
Os seguintes valores dos parâmetros foram usados para 0 inversor e controle: 
E = 100V 
Lo = l,lmH 
Vsp = 60V 
C0 = 40uF 
fs = 28.8kHz 
Divisor resistivo para abaixar a tensão: R01=3K9Q, R02=62KQ. 
Vdp = 5,5V 
Vrefp = 3,6V 
Superﬁcie de deslizamento: Ra= 680kQ, Rb = 82€), Ca = Cb = 390nF, 
G1=l0
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Observação: o posicionamento do "zero"em fzz z 5kHz não foi uma boa escolha. Pois 
nesta freqüência, ruídos e o "chattering" são ampliﬁcados. 
7.6.1 RESULTADO COM O INVERSOR A VAZIO. 
Na F ig.7.8, observa-se que a corrente no indutor está adiantada em relação à tensão de 
saída. Além disso, há uma baixa freqüência indesejável na corrente do indutor. Isto pode ser a má 
escolha da freqüência do "zero", pois ele pode estar ampliﬁcando alguma harmônica, 
provavelmente a nona. Nota-se um valor médio na tensão de saída e uma deformação nos picos 
positivos da mesma. Estes dois defeitos aparecem nas outras aquisições. Não são problemas de 
controle e sua estratégia, mas sim na realização da implementação da malha de controle. É difícil 
adquirir os sinais de referência com potência, pois as ponteiras do osciloscópio introduzem 
signiﬁcativos ruídos na malha de controle. Entretanto, o resultado é satisfatório em termos de 
controle, pois praticamente não há amortecimento na planta. 
. tensã
z 
O 
..Ê`”.Í.'Í«%iÊ. 
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2-› 
(20V/div) (SA/div) (5mS/div) Chl Mw -3›43 V 
Fig. 7.8 - Tensão de saída e corrente no indutor de ﬁltro, a vazio. 
7.6.2 - RESULTADOS COM CARGA RESISTIVA. 
Na Fig.7.9 o inversor está fomecendo à carga 90W. Observa-se que a forma de onda da 
corrente no indutor melhorou. Isto deve-se ao_ fato de se atunentar o amortecimento do ﬁltro, e 
consequentemente diminuindo a ampliﬁcação das harmônicas de baixa ordem. Na Fig.7.l0 a 
carga resistiva é de 130W. Na Fig7.1l, é mostrada a tensão e a corrente de carga para a potência 
nominal, 200W.
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Fig. 7. 10 - Tensão de saida e corrente no indutor com carga resistiva de 130W 
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Fig. 7. 11 - Tensão de saída e corrente no indutor com carga resistiva de 200W
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7.6.3 RESULTADOS COM CARGA INDUTIVA. 
Nas Fig.7.12 e Fig.7.13 são apresentados resultados com carga indutva. O indutor de carga é de 
aproximadamente 32mH. Na Fig.7.l2 o resistor de carga é de 22Q, (CI>d=37°). Na ﬁg.7.13, 0 
resistor é de l6Q (<Dd=37°). Os resultados conﬁrmam o projeto do SMC-PWM para carga 
indutiva. 
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Fig. 7. 12 - Tensão de saída e corrente no indutor com carga indutiva 
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Fig. 7. 13 - Tensão de saída e corrente no indutor com carga indutiva.
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7.6.4 - RESULTADOS COM CARGA NÃo LINEAR. 
Na Fig.7.14 está mostrada a tensão de saída do inversor e a corrente no indutor do filtro. O 
capacitor de carga é de 220uF. O resistor de carga é de 1009, com uma potência de 2OW. Na 
ﬁg7.l5, o resistor da carga é de SOQ, solicitando cerca de 4OW. A potência máxima instantânea 
é cerca de 230W. Na Fig.7.l6, o resistor de carga é de 25€) (Po=75W). Na Fig.7.l7, o resistor e' 
de 19Q (Po=l00W), com potência máxima instantânea de 280W. Na Fig7.l8 mostra-se a 
potência nominal, 200W (um resistor de aproximadamente 9Q.). 
Do ponto de vista da eletrônica de potência, para o envio de energia da fonte à carga, para 
uma tensão de saída eﬁcaz menor, torna-se mais difícil de se fornecer a energia para a carga 
(não-linear) em 40V eﬁcazes do que 110V eﬁcazes. 
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Fig. 7. 15 - Tensão de saída e corrente no indutor para carga não-linear, 40V|/.
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Fig. 7. 16 - Tensão de saída e corrente no indutor para carga não-linear, 75W 
1 Whi^ ,\
1 
'
1 
Í 
1°- e 
É corr nte \ 
T' 
- .V \V/ 
t 1 í 
¿2Óv/¿iv')i (s'Á/`ââ'v')i (siﬁs/úâiv)“ "`c›'›iiví‹=‹zz%i.'‹›%/ 
Fig. 7. 17 - Tensão de saída e corrente no indutor para carga não-linear, 100W 
7.6.5. - RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM O CONTROLADOR (SMC) SEM 
INTEGRADOR, PARA CARGA NÃO-LINEAR.- 
Na Fig. 7.18 são mostradas a tensão de saída e corrente de saída do inversor de tensão. O 
pico de corrente é de aproximadamente IOA. Na Fi. 7.19 são mostradas corrente de saída do 
inversor e tensão no capacitor de carga. A potência fomecida à carga Ro é de aproximadamente 
160W. Na Fig. 7.20 está representada a Análise Harmônica da tensão de saída do inversor. A 
Taxa Total de Distorção Harmônica (THD) é menor que 1,33%. (E=110V; VSp=62V; 
Cc=220uF; VSmed=38V; R0=9Q).
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Fig. 7.18 - Tensão de saída e corrente de saida do inversor de tensão 
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Fig. 7. 19 - Tensão no capacitor de carga não-linear e corrente de saída do inversor de tensão. 
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Fig. 7.20 - Análise Harmônica da tensão de saída do inversor para carga não-/inear.
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Na Fig. 7.21 são mostradas a tensão de saída e a corrente de saída do inversor de tensão 
para carga não-linear de aproximadamente 240W. Na Fig.7.22 são mostradas a tensão 
nocapacitor de carga e a corrente de saída do inversor de tenssão. O pico de corrente é da ordem 
de l4A. (E=20OV; VSp= l 22V; Cc=22QuF; R0=37Q) 
í 
*°
1 ¬ i f¬\ e 
É NS í o \§ 
Í \ 2* -›-+-1-â-%o=c=_ 
, / | 
\ 
~ i/ 
Wi 
A ' A 
l(5'‹›v/'diázjl À(s'À'/im), (img./¿iv)' 
A H ' 
F¡9~ 72.7 T.e.'7$ã9.F'.e $.aÍ*.1a. '?.'?°.'f'?'.'t°í*'.“.'*.* $'?'Í“.1a,'.19.¡".Y'?f5°' de Í'-*”sã°' 
~ 
¡ 
Cm Mean 
í V . 93.9v 
- /I \ /- 
§§/ “gf 
5 
r \ 5 
.tw
l
É 
(sov/div) (sA/‹1¡v)(2mz/div) 
2+ 
Fig. 7.22. - Tensão no capacitor de carga e corrente de saída do inversor de tensão. 
7.7 - CONCLUSÃO. 
O resultado experimental valida, na prática, o que foi desenvolvido nos capítulos 
anteriores, apesar de não se atingir o valor nominal da tensão de saída (Vcp=l 56V).
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O circuito de potência possui sérios problemas, como também o circuito de malha fechada 
de comando. Restou o desaﬁo de fazê-lo funcionar de fonna brilhante como nos resultados de 
simulação. 
Este controle provou possuir eﬁcácia. Ele procura tirar o máximo do inversor de tensão. A 
forma de onda da tensão de saída ﬁcou deteriorada para a potência nominal de carga não-linear. 
Desprezando os problemas do valor médio da tensão de saída não ser nulo e dos ruídos em baixa 
freqüência, os resultados foram satisfatórios, comprovando a possibilidade da implementação 
desta técnica SMC conforme a estratégia proposta. Os resultados para a carga não-linear 
conﬁnnam sua insensibilidade a dinâmicas não modeladas. 
A implementação da malha de controle foi analógica, com algumas funções digitalizadas. 
É tuna primeira implementação, onde não se procurou otimizar o uso de componentes. Ao 
contrário, procurou-se ter a disposição os importantes sinais de controle, a ﬁm de facilitar a 
análise. Em si, poder-se-ia implementar a malha de controle usando um número menor de 
Amplificadores Operacionais. Não se teve o objetivo de um produto ﬁnal, mas sim de comprovar 
e assimilar a técnica proposta para o SMC. 
Pensava-se que a implementação do circuito de potência não traria tantos percalços. Da 
malha de controle à concepção do circuito de potência (valor do indutor de filtro), surgiu uma 
quantidade signiﬁcativa de problemas, inclusive entrelaçados entre si. O objetivo inicial, a 
comprovação prática do inversor com o princípio do SMC com freqüência ﬁxa, quase chegou a 
ﬁcar um pouco comprometida. Porém, além de não comprometer seriamente o objetivo do 
trabalho, as diﬁculdades encontradas são promessas para uma continuidade deste trabalho.
1 
CAPÍTULO s 
CONCLUSÃO GERAL. 
Apresentou-se neste trabalho O estudo de uma técnica de modulação usando O controle 
não-linear por modo deslizante. 
Fez-se um estudo da teoria do SMC e propôs-se uma estratégia simples de controle em 
freqüência ﬁxa. Realiza-se o controle em apenas uma das variáveis de estado do inversor, não 
necessitando sensorar a corrente no indutor ou na carga. Dos trabalhos conhecidos usando o 
SMC no inversor de tensão, este é o primeiro a só controlar a tensão de saída do inversor. A 
análise teórica foi amplamente validada por simulação. A implementação em um protótipo 
conﬁrmou a possibilidade de sua implementação prática, bem como a insensibilidade à 
dinâmicas não modeladas. Pois O inversor real possui dinâmicas não presentes na simulação, e 
certos componentes, possivelmente não-lineares, são automaticamente linearizados pelo 
programa simulador. A metodologia de projeto para o inversor e o controle, visa a carga não- 
linear. Conseguiu-se uma satisfatória metodologia de projeto do inversor e seu controle. 
O resultado principal de todo O trabalho foi o aprendizado do SMC e uma solução original: 
a)de implementa-lo em freqüência ﬁxa, já que ele possui uma natureza intrínseca de modulação 
em freqüência, pois o princípio ss'<O deve ser sempre respeitado, 
b) a solução proposta, além de fazer cumprir o princípio fundamental do SMC, atende a todos os 
demais requisitos. Além disso, ela é de fácil projeto e bastante simples em sua implementação. 
Apesar de ser mn controle proporcional ao erro, este erro, entre a variável de interesse e a 
referência, sempre tem tendência a se anular, portanto não necessitando do uso do integrador. A 
outra grande diﬁculdade própria do SMC é sua abordagem, tanto teórico-matemática quanto de 
sua implementação. Julga-se que se realizou um detalhamento da teoria, no que se refere em 
provar a insensibilidade a dinâmicas não modeladas e que a dinâmica do sistema só depende da 
lei de comutação (superfície de deslizamento), abrindo novos horizontes a cerca da compreensão
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deste controle. Possui uma certa originalidade em sua maneira de projetá-lo: no domínio da 
freqüência. 
O SMC realmente dita a trajetória das variáveis do processo, mesmo quando a planta 
(inversor) não consegue responder. Assim, em confonnidade com [l], os parâmetros da 
superﬁcie de deslizamento determinam a dinâmica do sistema. Por exemplo, na presença da 
carga não-linear, ele procura obter o máximo do inversor, sem perder a estabilidade e a rapidez 
da resposta dinâmica (0 sinal de s(t) sempre está adiantado em relação ao erro). Do ponto de 
vista de controle, a predição é o ideal, e a estabilidade uma necessidade. Porém a predição do 
SMC, diferindo de certos controles preditores, fundamenta-se nas tendências reais, e não em uma 
possível provável tendência (exemplo o controle "deadbeat"), o qual não garante estabilidade ou 
boa qualidade de resposta ao acaso. 
Em suma, mesmo o SMC não sendo nem de longe a solução para os vários problemas de 
controle da eletrônica de potência, talvez não haja nenhum tipo de controle que se adapte melhor 
a ela. Sua lei de controle fundamental é a variação da estrutura, algo próprio da eletrônica de 
potência. 
Faltou uma implementação mais elaborada dos circuitos de geração do controle e do 
circuito de potência, com maior imunidade ao ruído. Falta adaptar os circuitos de controle com 
os de potência. Com os resultados obtidos aqui, espera-se que se possa aproveitá-lo na sua 
potencialidade, continuando-se o estudo do mesmo. As seguintes sugestões são dadas: 
a) dentro da teoria do SMC, juntamente com esta estratégia proposta, poder-se-ía encontrar 
a relação entre a amplitude do "chattering" e a freqüência de comutação. 
b) implementar uma malha de controle com menor sensibilidade a ruídos em um inversor 
de maior potência. 
c) para os circuitos em que são necessários o controle de mais de uma variável, dever-se-ía 
verificar a possibilidade de se estender esta estratégia de controle para o controle multi-variável. 
d) adaptar a metodologia de projeto para conversores DC-DC.
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ANEXO 1 
GERAÇÃO DOS PONTOS PARA O PADRÃO SENOIDAL 
c GERACAO DE SENOIDE 
INTEGER A(5ooo),B(5 ooo) 
DO 1 1=o,3s39 
A(1)= 12x+1F1x(12s*s1N(1*((2*3.14159)/(3s4o)))) 
B(1)= A(I) 
1 CONTINUE 
c WR1TE(*,2o)(B(1),1=o,3s39) 
20 FORMAT (1218) 
OPEN (12,F1LE = 'TsEN',AccEss 
='SEQUENTIAL',STATUs='NEw',PORM='PORMATTED') 
wR1TE(14,'(4oooA1\)') (B(1),1=o,3s39) 
STOP 
END
I 
ANEXO 2 
EXEMPLO DE ARQUIVO USADO NA SIMULAÇÃO NO PSPICE 
MC a vazio Lo=400uH Co=36.7uF Ivazio.cir 
*CIRCUITO DE POTENCIA modelo simples 
El 1 O table {v(19,0)}=(-10u,~175)(10u,l75) 
*elementos passivos 
C1 3 O 36.7u ic=10 - 
L1 1 3 .4m ic=.05 
*Trafo ideal ' 
E5 5a O 3 O 30.855569m ;(4.8/l10*1.4l) 
*COMANDO 
*ﬁltro passa baixa 
Ral 5a la 15k 
Ra2 la 2a 15k 
*Ca Ia 2a 820p 
Rlal 0 1a lO000meg 
Elal 2a0 01a100k 
R2 2a 6 4.7k 
R3 7 6 4.7k 
R4 6 9141k;G1*4.7k 
R70 O 6 100000O0meg 
E90 9 O table {v(0,6)}=(-100u,-10)(100u,l0) 
*Superfície com integrador 
Rcl 9 10 680k 
Ccl 9 10 390n 
Rc2 10 12 15 
Cc2 12 13 390n ;3.03030303030u 
RIO O 10 10000O00O0meg 
E120 13 O table {v(O,10)}=(-l00u,-10)(100u,10) 
Rsl 13 15 10k 
Rs2 14 15 10k 
Rs3 15 17 10k ;8.2k 
Rs150 0 15 10000O00meg
E17 17 0 table {v(0,15)}=(-l00u,-5.1)(100u,5.1) ; 5.1=> saturacao 
R12l3 17 18 1000000meg 
E150 19 0 Table {v(18,17)}=(-100u,-6)(l00u,6) 
R150 19 0 1 
*Fontes de referencia 
Vref7 0 sin(0 4.8 60 0 0 0) 
Vref2 14 0 sin(0 4.8 60 0 0 O) 
Vdente 18 0 pulse (-5.2 5.2 0 34.72u ln ln 34.722u) 
*FINALIZACAO 
.options itl4 = 110 itl5 = 0 abstol = 1 
+ pivto1= 1.000E-30 reltol = .1 vnto1= .l ; *ipsp* 
.tran 1.000m 33.33333333333m 8.3333333333333m .49u uic ; *ipsp 
.PROBE v(9) v(17) v(18) I(L1)) v(1) v(3) v(7) ; 
.four 60 v(3) ; *ipsp* 
.end
